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Б.11.2 Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья


1. Что из перечисленного устанавливают на производственном оборудовании                      с целью его защиты от разрушения и обеспечения выброса (отвода) пламени                       и высокотемпературных продуктов взрывного горения пылевоздушной смеси                        в безопасную зону (за пределы помещений)? 
1) Взрыворазрядители.
2) Систему локализации взрывов.
3) Систему автоматического пожаротушения.
4) Систему подавления взрывов.
2. Текст помощи
Приказ 560 
 
42. С целью защиты производственного оборудования от разрушения и обеспечения выброса (отвода) пламени и высокотемпературных продуктов взрывного горения пылевоздушной смеси в безопасную зону (за пределы помещений), применяются взрыворазрядители.

Установка взрыворазрядителей должна быть предусмотрена как в конструкторской документации на производственное оборудование, подлежащее оснащению взрыворазрядителями, так и в проектной документации на объекты. Требования к применению взрыворазрядителей установлены разделом XI настоящих Правил.
(Абзац в редакции Приказа Ростехнадзора от 15 ноября 2016 N 475)

43. Взрыворазрядители устанавливаются на нориях, молотковых дробилках, фильтр-циклонах, рециркуляционных зерносушилках с камерами нагрева, шахтных зерносушилках с камерами нагрева и на каскадных нагревателях, на бункерах для сбора пыли от аспирационных систем, аспирирующих потенциально опасное оборудование (нории, вальцовые станки, дробилки и другое измельчающее оборудование ударного действия), на бункерах и силосах деревообрабатывающих производств, а также на топках для сжигания жидкого или газообразного топлива.
(Абзац в редакции Приказа Ростехнадзора от 15 ноября 2016 N 475)

Допускается не устанавливать взрыворазрядители на нориях со свободным объемом менее 0,25 м3; дробилках с объемом рабочей зоны и выпускного (поддробильного) бункера менее 0,3 м3 и фильтр-циклонах со свободным объемом менее 0,5 м3; нориях и дробилках подачи и измельчения минерального сырья.
Теги:
· ПБ716_1_528be0a6-663b-449f-83f2-9940e399dd54
1. Норийные трубы каких норий должны быть рассчитаны на внутреннее остаточное давление пылевоздушного взрыва? 
1) Норий транспортировки минерального сырья.
2) Норий, установленных в рабочих зданиях элеваторов.
3) Норий (кроме норий минерального сырья), проходящих внутри силосов, бункеров и шахт.
4) Норий высотой более 20 м вне зависимости от места установки.
5) Нории с трубами круглого сечения и толщиной стенки более 2 мм.
3. Текст помощи
Приказ 560 
 
45. Норийные трубы норий (кроме норий минерального сырья), проходящие внутри бункеров, силосов и шахт, должны быть рассчитаны на внутреннее остаточное давление пылевоздушного взрыва и внешнее давление сыпучего продукта в бункерах и силосах. 

Для защиты норий от разрушения допускается обоснованное расчетными данными усиление норийных труб. При отсутствии расчетных данных трубы должны быть сварные круглого сечения с толщиной стенки не менее 2 мм. 
Теги:
· ПБ716_1_db609d37-be78-4fad-8944-f4076fa91e3c
2. Какие из перечисленных требований предъявляются к системе локализации взрывов? 
1) Система локализации взрывов должна обеспечивать разделение общей технологической линии на более короткие участки, локализованные путем установки огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств                                     и взрыворазрядителей.
2) Система локализации взрывов должна предусматривать установку средств взрывопредупреждения.
3) Система локализации взрывов должна обеспечивать подавление взрыва в общей технологической линии.
4) Система локализации взрывов должна основываться на применении взрывозащищенного оборудования.
5) Система локализации взрывов должна защищать производственное оборудование от разрушения.
4. Текст помощи
Приказ 560 
 
69. Система локализации взрывов определяется проектом, исходя из требований взрывобезопасности оборудования, с учетом особенностей технологических процессов (линий) и образования в них взрывоопасных смесей и должна обеспечивать разделение общей технологической линии на более короткие участки, локализованные путем установки огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств и взрыворазрядителей.
(Абзац в редакции Приказа Ростехнадзора от 15 ноября 2016 N 475)
Теги:
· ПБ716_1_4ee2386e-0e65-4201-adeb-9ccbdcb7baa5
3. Какие из перечисленных устройств могут использоваться в качестве огнепреграждающих в составе системы локализации взрывов? 
1) Порционные весы.
2) Цепной конвейер.
3) Закрытый ленточный конвейер.
4) Поворотные и распределительные устройства.
5) Пресс-грануляторы.

5. Текст помощи
Приказ 560 
 
71. В качестве огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств могут использоваться шлюзовые затворы, винтовые конвейеры, порционные весы и другие технические устройства, предотвращающие возможность распространения взрыва. 
Теги:
· ПБ716_1_4ee2386e-0e65-4201-adeb-9ccbdcb7baa5
4. Где не следует устанавливать огнепреграждающие устройства? 
1) На трубопроводах подачи зерна с головок норий и из дробилок, через которые непосредственно ведется загрузка бункеров (в том числе надвесовых) и силосов.
2) На трубопроводах подачи зерна с головок норий и из дробилок на цепные                         и закрытые ленточные конвейеры, через которые ведется загрузка бункеров                         и силосов.
3) На трубопроводах подачи зерна с головок норий в надсушильные бункеры встроенных зерносушилок.
4) На трубопроводах подачи минерального сырья.
5) На трубопроводах, соединяющих (в том числе и через цепные и закрытые ленточные конвейеры) бункеры, силосы или нории элеватора с отдельно стоящими зерносушилками.
6. Текст помощи
Приказ 560 
 
73. Огнепреграждающие (пламеотсекающие) устройства устанавливаются на следующих коммуникациях (кроме коммуникаций минерального сырья): 

а) трубопроводах подачи зерна с головок норий и из дробилок, через которые непосредственно ведется загрузка бункеров (в том числе надвесовых) и силосов;

б) трубопроводах подачи зерна с головок норий и из дробилок на цепные и закрытые ленточные конвейеры, через которые ведется загрузка бункеров и силосов;

в) трубопроводах подачи зерна с головок норий в надсушильные бункеры встроенных зерносушилок;

г) трубопроводах, соединяющих (в том числе и через цепные и закрытые ленточные конвейеры) бункеры, силосы или нории элеватора с отдельно стоящими зерносушилками.
Теги:
· ПБ716_1_bd74ed7c-7a7b-4129-a97c-a70e892a5ce6
5. Какие из перечисленных устройств не должны входить в комплект серийно изготавливаемых норий, конвейеров? 
1) Реле контроля скорости.
2) Датчики подпора.
3) Световая и звуковая сигнализации.
4) Устройства контроля сбегания ленты.
5) Устройства контроля обрыва цепи.
6) Все перечисленные устройства.
7. Текст помощи
Приказ 560 
 
46. На нориях должны быть установлены РКС и датчики подпора, а также устройства контроля сбегания ленты. Датчики подпора устанавливаются на восходящей ветви нории на высоте 300 - 400 мм от башмака нории. 

47. На нориях должны быть установлены автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий.

48. Конструкция сдвоенной нории должна обеспечивать возможность раздельного натяжения каждой ленты. Сдвоенная нория должна быть оснащена независимыми РКС каждой ленты.

49. Стационарные ленточные конвейеры со скоростью движения ленты 1 м/с и более должны быть оснащены РКС.

50. На цепных и винтовых конвейерах должны быть установлены устройства, предохраняющие конвейеры от переполнения короба продуктом (сливные самотеки в бункеры и силосы, оснащенные датчиками верхнего уровня; предохранительные клапаны с концевыми выключателями; датчики подпора или другие устройства).

51. На цепных конвейерах должны быть установлены устройства контроля обрыва цепи.
Теги:
· ПБ716_1_bd74ed7c-7a7b-4129-a97c-a70e892a5ce6
6. Какие нории оснащаются автоматически действующими тормозными устройствами? 
1) Нории производительностью более 50 т/ч.
2) Нории, проходящие внутри силосов или бункеров.
3) Нории со скоростью движения ленты менее 1 м/с.
4) Все нории должны быть оснащены тормозными устройствами.
5) Нории производительностью менее 50 т/ч и скоростью движения ленты более                   1 м/с.
8. Текст помощи
Приказ 560 
 
47. На нориях должны быть установлены автоматически действующие тормозные устройства, предотвращающие обратный ход ленты при внезапных остановках норий. 
Теги:
· ПБ716_1_fc28655d-f032-4529-8ae6-7fd76cc96fa2
7. Что из перечисленного должно быть предусмотрено в конструкции сдвоенной нории? 
1) Усиление норийных труб, выполненное по методикам, согласованным с территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2) Единое устройство натяжения обеих лент.
3) Система локализации взрывов, исключающая распространение высокотемпературных продуктов взрывного горения из одной трубы в другую.
4) Раздельное натяжение каждой ленты.
5) Индивидуальный привод каждой ленты.
9. Текст помощи
Приказ 560 

48. Конструкция сдвоенной нории должна обеспечивать возможность раздельного натяжения каждой ленты. Сдвоенная нория должна быть оснащена независимыми РКС каждой ленты. 
Теги:
· ПБ716_1_fc28655d-f032-4529-8ae6-7fd76cc96fa2
8. Какие конвейеры должны быть оснащены реле контроля скорости? 
1) Стационарные ленточные конвейеры со скоростью движения ленты 1 м/с                   и более.
2) Винтовые конвейеры длиной более 15 м.
3) Цепные конвейеры со скоростью движения цепи 1 м/с и более.
4) Цепные конвейеры, установленные на подсилосных этажах деревянных элеваторов.
10. Текст помощи
Приказ 560 
 
49. Стационарные ленточные конвейеры со скоростью движения ленты 1 м/с и более должны быть оснащены РКС. 
Теги:
· ПБ716_1_abe2ff81-2c77-48a8-8f2c-1e56469d4820
9. На каких конвейерах должны быть установлены устройства, предохраняющие конвейеры от переполнения короба продуктом? 
1) Только на винтовых конвейерах.
2) На закрытых ленточных конвейерах.
3) Только на цепных конвейерах.
4) На цепных и винтовых конвейерах.
5) На цепных, винтовых и ленточных конвейерах.
11. Текст помощи
Приказ 560 
 
50. На цепных и винтовых конвейерах должны быть установлены устройства, предохраняющие конвейеры от переполнения короба продуктом (сливные самотеки в бункеры и силосы, оснащенные датчиками верхнего уровня; предохранительные клапаны с концевыми выключателями; датчики подпора или другие устройства).
Теги:
· ПБ716_1_abe2ff81-2c77-48a8-8f2c-1e56469d4820
10. Что из перечисленного соответствует термину «взрыворазряжение»? 
1) Меры, предотвращающие воздействие на людей опасных и вредных факторов взрыва и обеспечивающие сохранение материальных ценностей.
2) Предотвращение возрастания давления посредством выброса из объема защищаемого объекта продуктов горения и несгоревшей смеси применением взрыворазрядителей и иных специальных технических устройств.
3) Возгорание, сопровождающееся появлением пламени.
4) Прекращение процесса горения смеси на начальной стадии развития взрыва применением флегматизаторов.
12. Текст помощи
Приказ 560 
 Приложение N 1
к Федеральным нормам и правилам
в области промышленной безопасности
"Правила безопасности
взрывопожароопасных производственных
объектов хранения и переработки
растительного сырья", утвержденным
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 21.11.2013 N 560
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Взрыворазряжение - предотвращение возрастания давления посредством выброса из объема защищаемого объекта продуктов горения и несгоревшей смеси применением взрыворазрядителей и иных специальных технических устройств (например, разрывных мембран, предохранительных клапанов, легкосбрасываемых конструкций), обеспечивающих взрыворазряжение.
Теги:
· ПБ716_1_8d64baf0-5b3e-4749-89ac-820781f916fe
11. Из чего состоит взрыворазрядитель? 
1) Из взрыворазрядных устройств с предохранительными мембранами.
2) Из взрыворазрядных устройств с откидным клапаном.
3) Из взрыворазрядных устройств с предохранительными мембранами или откидными клапанами, из отводящего трубопровода, а при необходимости,                   и из огнепреграждающего устройства.
4) Из взрыворазрядных устройств с предохранительными мембранами или откидными клапанами, из отводящего трубопровода и датчиков.
13. Текст помощи
Приказ 560
 Приложение N 1
к Федеральным нормам и правилам
в области промышленной безопасности
"Правила безопасности
взрывопожароопасных производственных
объектов хранения и переработки
растительного сырья", утвержденным
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 21.11.2013 N 560
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Взрыворазрядители - специальные технические устройства, обеспечивающие взрыворазряжение и состоящие из взрыворазрядных устройств с предохранительными мембранами или откидными клапанами, из отводящего трубопровода, а при необходимости, и из огнепреграждающего устройства.
Теги:
· ПБ716_1_ea970bc0-cca3-423d-afe3-4b761c62d300
12. На каком расстоянии от корпуса защищаемого оборудования необходимо устанавливать предохранительную мембрану или клапан? 
1) На минимально возможном расстоянии.
2) На максимально возможном расстоянии.
3) На расстоянии не более 1 м.
4) На расстоянии не менее 2 м.
14. Текст помощи
Приказ 560 
 
817. Предохранительную мембрану или клапан необходимо устанавливать на минимально возможном расстоянии от корпуса защищаемого оборудования. При этом должно быть обеспечено герметичное перекрытие проходного сечения взрыворазрядителя.
Теги:
· ПБ716_1_65067222-e835-445c-92ff-a0678ff26307
13. При каком свободном объеме на нориях допускается не устанавливать взрыворазрядители?
1) Менее 0,25 м3.
2) 0,3 м3.
3) 0,5 м3.

15. Текст помощи
Приказ 560 
 
43. Взрыворазрядители устанавливаются на нориях, молотковых дробилках, фильтр-циклонах, рециркуляционных зерносушилках с камерами нагрева, шахтных зерносушилках с камерами нагрева и на каскадных нагревателях, на бункерах для сбора пыли от аспирационных систем, аспирирующих потенциально опасное оборудование (нории, вальцовые станки, дробилки и другое измельчающее оборудование ударного действия), на бункерах и силосах деревообрабатывающих производств, а также на топках для сжигания жидкого или газообразного топлива.
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 15.11.2016 N 475)
 
Допускается не устанавливать взрыворазрядители на нориях со свободным объемом менее 0,25 м3; дробилках с объемом рабочей зоны и выпускного (поддробильного) бункера менее 0,3 м3 и фильтр-циклонах со свободным объемом менее 0,5 м3; нориях и дробилках подачи и измельчения минерального сырья.
Теги:
· ПБ716_1_fde92bc9-0478-42a1-a097-6fdcb7749736
14. Что из перечисленного не соответствует Правилам безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья? 
1) На нориях с высотой норийных труб не более 36 м взрыворазрядители следует устанавливать на головке нории или на обеих норийных трубах в любом месте по высоте нории, удобном для монтажа и обслуживания взрыворазрядителей.
2) На нориях с высотой норийных труб более 36 м взрыворазрядители следует устанавливать на головке нории (или на норийных трубах на расстоянии не более 1/3 высоты норийных труб от головки нории) и на обеих норийных трубах на расстоянии не более 1/3 высоты норийных труб от башмака нории в любом месте, удобном для монтажа и обслуживания взрыворазрядителей.
3) Установка взрыворазрядителя на крышке головки нории не должна приводить                    к обратной сыпи и попаданию продукта на предохранительную мембрану.
4) Взрыворазрядители на норийных трубах устанавливаются на фланцах входных патрубков таким образом, чтобы норийная лента не препятствовала выбросу продуктов взрывного горения и несгоревшей смеси.
5) На головке сдвоенной нории не допускается устанавливать общий для обеих частей нории взрыворазрядитель.
6) При установке взрыворазрядителей на норийных трубах объединение двух норийных труб одной нории допускается в месте расположения общего взрыворазрядителя.
16. Текст помощи
Приказ 560 
 
823. На нориях с высотой норийных труб не более 36 м взрыворазрядители следует устанавливать на головке нории или на обеих норийных трубах в любом месте по высоте нории, удобном для монтажа и обслуживания взрыворазрядителей.
 
824. На нориях с высотой норийных труб более 36 м взрыворазрядители следует устанавливать на головке нории (или на норийных трубах на расстоянии не более 1/3 высоты норийных труб от головки нории) и на обеих норийных трубах на расстоянии не более 1/3 высоты норийных труб от башмака нории в любом месте, удобном для монтажа и обслуживания взрыворазрядителей.
 
825. Установка взрыворазрядителя на крышке головки нории не должна приводить к обратной сыпи и попаданию продукта на предохранительную мембрану.
 
826. Взрыворазрядители на норийных трубах устанавливаются на фланцах входных патрубков таким образом, чтобы норийная лента не препятствовала выбросу продуктов взрывного горения и несгоревшей смеси.
 
827. На головке сдвоенной нории допускается устанавливать общий для обеих частей нории взрыворазрядитель.
 
828. При установке взрыворазрядителей на норийных трубах объединение двух норийных труб одной нории допускается в месте расположения общего взрыворазрядителя. При этом конструкция патрубка, объединяющего норийные трубы через их внутренние стенки, должна обеспечивать свободную площадь его проходного сечения не менее половины проходного сечения общего взрыворазрядителя.
Теги:
· ПБ716_1_65067222-e835-445c-92ff-a0678ff26307
15. Чего не должны допускать форма и расположение переходных патрубков для присоединения взрыворазрядителей при нормальном режиме работы оборудования? 
1) Только накопления в них пыли.
2) Только накопления в них продукта.
3) Только механического повреждения предохранительной мембраны из-за попадания на нее продукта.
4) Всего перечисленного.
17. Текст помощи
Приказ 560 
 
815. Форма и расположение переходных патрубков для присоединения взрыворазрядителей при нормальном режиме работы оборудования не должны допускать накопления в них пыли и продукта, а также должны исключать механическое повреждение предохранительной мембраны из-за попадания на нее продукта.
Теги:
· ПБ716_1_237a2385-b727-41c1-adda-ac027e25213c
16. Что не учитывается при определении диаметров (площадей) проходных сечений взрыворазрядителей для оборудования? 
1) Величина защищаемого объема.
2) Допустимое давление взрыва, статическое давление вскрытия мембраны (клапана).
3) Форма проходного сечения.
4) Длина, количество и величина углов поворота отводящих трубопроводов.
5) Температура и влажность в месте установки оборудования.
18. Текст помощи
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816. Диаметры (площади) проходных сечений взрыворазрядителей для оборудования определяются расчетом с учетом величины защищаемого объема, допустимого давления взрыва, статического давления вскрытия мембраны (клапана), формы проходного сечения, длины, количества и величины углов поворота отводящих трубопроводов, а при установке огнепреградителей - с учетом дополнительного гидравлического сопротивления огнепреградителей.
Теги:
· ПБ716_1_b9e53ba0-1fa3-4894-a496-b91b8288d1b9
17. Что необходимо использовать в качестве отводящих трубопроводов взрыворазрядителей? 
1) Стальные сварные трубы круглого сечения с толщиной стенок не менее 1 мм.
2) Только гибкие шланги.
3) Только медные металлополимерные трубы.
4) Только керамические трубы.

19. Текст помощи
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818. Отводящие трубопроводы взрыворазрядителей должны быть прямыми и минимальной длины. Допускается установка отводящих трубопроводов с поворотами, количество которых определяется расчетом с учетом сумм их гидравлических сопротивлений.
 
819. В качестве отводящих трубопроводов взрыворазрядителей необходимо использовать стальные сварные трубы круглого сечения с толщиной стенок не менее 1 мм или трубы любых типов, выдерживающие остаточное давление взрыва, величина которого определяется расчетом с учетом прочностных характеристик защищаемого оборудования.
Теги:
· ПБ716_1_b9e53ba0-1fa3-4894-a496-b91b8288d1b9
18. Каким образом следует располагать торец отводящего трубопровода при применении (установке) взрыворазрядителей на первых этажах? 
1) Не ниже 2,5 м от планировочной отметки.
2) Не выше 2,0 м от планировочной отметки.
3) Не ниже 1,5 м от планировочной отметки.
4) Не выше 0,5 м от планировочной отметки.
20. Текст помощи
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821. На оборудовании, установленном вне здания, допускается применение (установка) взрыворазрядителей без отводящих трубопроводов, если выброс продуктов горения осуществляется в безопасную зону. На первых этажах торец отводящего трубопровода следует располагать не ниже 2,5 м от планировочной отметки.
 
Применение взрыворазрядителей без отводящих трубопроводов с выбросом (отводом) пламени и высокотемпературных продуктов взрывного горения в производственное помещение осуществляется в порядке, установленном пунктом 44 настоящих Правил.
Теги:
· ПБ716_1_96fe0748-24a4-40af-b3ca-bb0117eb8b37
19. Где устанавливаются взрыворазрядители для взрывозащиты зерносушилок? 
1) Только на каскадных нагревателях.
2) Только на камерах нагрева.
3) Только на надсушильных бункерах: на верхней крышке или на боковой стенке                     в верхней части бункера.
4) На камерах нагрева, подогревателях, каскадных нагревателях, осадочных камерах, топках, надсушильных бункерах и на нориях, обслуживающих зерносушилки.
21. Текст помощи
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831. Для взрывозащиты зерносушилок взрыворазрядители устанавливаются на камерах нагрева, подогревателях, каскадных нагревателях, осадочных камерах, топках, надсушильных бункерах и на нориях, обслуживающих зерносушилки.
Теги:
· ПБ716_1_19d328e6-02fa-455e-bf43-f453498c1152
20. Где должны устанавливаться взрыворазрядители на надсушильных бункерах для взрывозащиты зерносушилок? 
1) На верхней крышке или на боковой стенке в верхней части бункера.
2) Только на верхней крышке бункера.
3) На боковой стенке в нижней части бункера.
4) На боковой стенке со стороны, противоположной входу агента сушки.
22. Текст помощи
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833. Взрыворазрядители на надсушильных бункерах устанавливаются на верхней крышке или на боковой стенке в верхней части бункера.
Теги:
· ПБ716_1_19d328e6-02fa-455e-bf43-f453498c1152
21. Где должны устанавливаться взрыворазрядители на подогревателях для взрывозащиты зерносушилок? 
1) На боковой стенке секций подогревателя со стороны входа агента сушки.
2) На боковой стенке секций подогревателя со стороны, противоположной входу агента сушки.
3) На боковой стенке секций только в нижней части  подогревателя.
4) На минимальном расстоянии от входа агента сушки.
23. Текст помощи
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835. Взрыворазрядители на подогревателях устанавливаются на боковой стенке секций подогревателя со стороны, противоположной входу агента сушки.
Теги:
· ПБ716_1_19d328e6-02fa-455e-bf43-f453498c1152
22. На кого возлагается ответственность за техническое состояние, эксплуатацию                  и своевременный ремонт взрыворазрядителей? 
1) На должностное лицо, назначенное руководителем эксплуатирующей организации.
2) На технического руководителя эксплуатирующей организации.
3) На должностное лицо организации-изготовителя.
4) На представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
24. Текст помощи
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839. Порядок организации работ по поддержанию целостности, исправного состояния взрыворазрядителей при эксплуатации и ремонтах взрыворазрядителей определяется внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации, устанавливающими безопасное проведение работ на объектах. Ответственность за техническое состояние, эксплуатацию и своевременный ремонт взрыворазрядителей возлагается на должностное лицо, назначенное руководителем эксплуатирующей организации.
Теги:
· ПБ716_1_3205aded-9446-42f6-a369-dff2ad679b78
23. Допускается ли эксплуатация неисправных и утративших целостность взрыворазрядителей и их конструктивных элементов? 
1) Допускается только в светлое время суток.
2) Не допускается.
3) Допускается только в темное время суток.
4) Допускается при согласовании  с территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
25. Текст помощи
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844. Эксплуатация неисправных и утративших целостность взрыворазрядителей и их конструктивных элементов не допускается.
Теги:
· ПБ716_1_5367efb3-1b5a-4982-b9a2-08d3ec86006c
24. В каком случае разрывные предохранительные мембраны из полиэтиленовой пленки или алюминиевой фольги подлежат обязательной замене с отражением действий в журнале периодических осмотров и ремонтов взрыворазрядителей? 
1) По истечении одного года эксплуатации.
2) По истечении трех лет эксплуатации.
3) По истечении пяти лет эксплуатации.
26. Текст помощи
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846. По истечении одного года эксплуатации взрыворазрядителей с разрывными предохранительными мембранами из полиэтиленовой пленки или алюминиевой фольги разрывные предохранительные мембраны подлежат обязательной замене с отражением действий в журнале периодических осмотров и ремонтов взрыворазрядителей.
Теги:
· ПБ716_1_5367efb3-1b5a-4982-b9a2-08d3ec86006c
25. Что необходимо предпринять при отклонениях от нормальной работы оборудования (завал продукта, интенсивное пыление, повышенные вибрации                        и другие подобные причины)? 
1) Остановить оборудование и незамедлительно проверить взрыворазрядители, при необходимости заменить разрывные предохранительные мембраны или другие поврежденные элементы конструкций.
2) Остановить оборудование и незамедлительно покинуть помещение.
3) Продолжить работу, сообщив ответственному специалисту об отклонениях.
4) Оповестить представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                                 и ликвидации последствий стихийных бедствий об отклонениях и продолжить работу.
27. Текст помощи
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847. При отклонениях от нормальной работы оборудования (завал продукта, интенсивное пыление, повышенные вибрации и другие подобные причины) необходимо остановить оборудование и незамедлительно проверить взрыворазрядители, при необходимости заменить разрывные предохранительные мембраны или другие поврежденные элементы конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале периодических осмотров и ремонтов взрыворазрядителей (приложение N 4 к настоящим Правилам).
Теги:
· ПБ716_1_7db7b65f-8927-447a-a7b2-98df1ab12bf7
26. Кто должен обеспечивать целостность и исправность взрыворазрядителей при остановке объекта (краткосрочной, среднесрочной или длительной) в соответствии           с требованиями Правил безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья? 
1) Организация-изготовитель.
2) Эксплуатирующая организация.
3) Сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
4) Проектная организация.
28. Текст помощи
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848. При остановке объекта (краткосрочной, среднесрочной или длительной) эксплуатирующая организация должна обеспечивать целостность и исправность взрыворазрядителей в порядке, установленном пунктом 839 настоящих Правил.
Теги:
· ПБ716_1_7db7b65f-8927-447a-a7b2-98df1ab12bf7
27. Что устанавливают перед предохранительной мембраной взрыворазрядителя при систематических нарушениях целостности мембран вследствие разрежения внутри оборудования или значительных пульсаций давления? 
1) Защитную сетку из проволоки толщиной 1-2 мм с ячейками размером                   30x30 мм.
2) Защитную сетку из капрона толщиной 1 мм с ячейками размером 20x20 мм.
3) Защитную сетку из базальтового волокна толщиной 1 мм с ячейками размером 50x50 мм.


29. Текст помощи
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845. При систематических нарушениях целостности мембран вследствие разрежения внутри оборудования или значительных пульсаций давления, перед мембраной устанавливают защитную сетку из проволоки толщиной 1 - 2 мм с ячейками размером 30 x 30 мм.
Теги:
· ПБ716_1_5c7dded0-cad9-4b10-b545-ca01bdefc2ff
28. С какой периодичностью следует осуществлять контроль целостности мембран, герметизирующих прокладок, подвижности откидных клапанов и поворотных створок комбинированных взрыворазрядителей, отсутствие накоплений на мембранах и в отводящих трубопроводах пыли или продукта? 
1) Один раз в год.
2) Один раз в квартал.
3) Два раза в год.
4) Один раз в месяц.
30. Текст помощи
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842. Контроль целостности мембран, герметизирующих прокладок, подвижности откидных клапанов и поворотных створок комбинированных взрыворазрядителей, отсутствие накоплений на мембранах и в отводящих трубопроводах пыли или продукта, эксплуатирующая организация осуществляет ежемесячно.
Теги:
· ПБ716_1_5c7dded0-cad9-4b10-b545-ca01bdefc2ff
29. Какой документ должен оформляться на каждый установленный взрыворазрядитель? 
1) Паспорт.
2) Формуляр.
3) Операционная карта.
4) Технологическая инструкция.
31. Текст помощи
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840. На каждый установленный взрыворазрядитель эксплуатирующая организация оформляет паспорт взрыворазрядителя. После установки все взрыворазрядители нумеруются, а шиберные и бандажные пломбируются.

Рекомендуемый образец паспорта взрыворазрядителя приведен в приложении N 3 к настоящим Правилам.
Теги:
· ПБ716_1_8454b8bb-e941-46a2-a3f0-a504dcccc717
30. Какое требование предъявляется к взрыворазрядителям после их установки? 
1) Все взрыворазрядители  пломбируются, а шиберные и бандажные -  нумеруются.
2) Все взрыворазрядители  пломбируются, а шиберные -  нумеруются.
3) Все взрыворазрядители нумеруются, а шиберные и бандажные - пломбируются.
32. Текст помощи
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840. На каждый установленный взрыворазрядитель эксплуатирующая организация оформляет паспорт взрыворазрядителя. После установки все взрыворазрядители нумеруются, а шиберные и бандажные пломбируются.

Рекомендуемый образец паспорта взрыворазрядителя приведен в приложении N 3 к настоящим Правилам.
Теги:
· ПБ716_1_8454b8bb-e941-46a2-a3f0-a504dcccc717
31. Допускается ли разработка одного Технического паспорта взрывобезопасности на все объекты, эксплуатируемые одной организацией? 
1) Не допускается.
2) Допускается в любом случае.
3) Допускается только по решению экспертной организации.
4) Допускается только по решению проектной организации.
33. Текст помощи
Приказ 632 
 
4. Технический паспорт взрывобезопасности разрабатывается для всех производственных зданий, сооружений и оборудования объекта, подлежащих взрывопредупреждению и взрывозащите в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности вне зависимости от организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности организации, эксплуатирующей такой объект.
 
Допускается разработка одного Технического паспорта взрывобезопасности на все объекты, эксплуатируемые одной организацией, при этом заполнение таблиц относительно производственных зданий, сооружений и оборудования осуществляется для каждого объекта (в составе единого документа).
 
Образец титульного листа Технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасного производственного объекта хранения и переработки растительного сырья приведен в приложении N 1 к настоящим Требованиям. 
Теги:
· ПБ716_1_b17ac01b-1309-46fe-aa7c-15e29a7b4b13
32. Что не рассматривается в целях оценки фактического состояния объекта                           в процессе обследования объектов хранения или переработки растительного сырья? 
1) Проектная и проектно-конструкторская документация, руководства по эксплуатации, паспорта и (или) руководства (инструкции) по эксплуатации технических устройств.
2) Документация, содержащая требования к взрывопредупреждению и взрывозащите производственных зданий, сооружений и технических устройств.
3) Акты и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности.
4) Декларации промышленной безопасности.
5) Технологические регламенты и схемы.
34. Текст помощи
Приказ 632 
 
6. Порядок (очередность) проведения обследования объекта определяется внутренними распорядительными документами эксплуатирующей объект организации, с учетом соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов.
 
В целях оценки фактического состояния объекта в процессе обследования рассматриваются проектная и проектно-конструкторская документация, руководства по эксплуатации, паспорта и (или) руководства (инструкции) по эксплуатации технических устройств, технологические регламенты и схемы, иная эксплуатационная документация, в том числе содержащая требования к взрывопредупреждению и взрывозащите производственных зданий, сооружений и технических устройств, а также акты и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности. 
Теги:
· ПБ716_1_b17ac01b-1309-46fe-aa7c-15e29a7b4b13
33. Кто несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указываемых                  в Техническом паспорте взрывобезопасности? 
1) Руководитель организации, эксплуатирующей объекты.
2) Представитель научной организации.
3) Представитель экспертной организации.
4) Представитель проектной организации.
5) Все перечисленные лица.
35. Текст помощи
Приказ 632 
 
5. Разработке Технического паспорта взрывобезопасности предшествует обследование объекта, проводимое комиссией, назначенной приказом эксплуатирующей организации, в состав которой включаются руководитель (технический руководитель) эксплуатирующей организации (председатель комиссии), главные специалисты (главные инженер, механик, технолог, энергетик, инженер по промышленной (пожарной) безопасности и охране труда или иные должностные лица, в обязанности которых входит выполнение указанных функций) и начальники соответствующих цехов (участков).
 
По решению руководителя эксплуатирующей организации в состав указанной комиссии, в целях обеспечения полноты и качества обследования, могут быть включены аттестованные в установленном порядке в области промышленной безопасности представители научных, экспертных и проектных организаций.
 
Ответственность за полноту и достоверность сведений, указываемых в Техническом паспорте взрывобезопасности, несет руководитель организации, эксплуатирующей объекты, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Теги:
· ПБ716_1_b17ac01b-1309-46fe-aa7c-15e29a7b4b13
34. На основании каких данных заполняются таблицы Технического паспорта взрывобезопасности? 
1) По результатам обследования.
2) В соответствии с технологической схемой.
3) По результатам анализа технической документации на применяемые на опасном производственном объекте технические устройства.
4) На основании проектной документации.
36. Текст помощи
Приказ 632 
 
7. Результаты обследования оформляются в виде внутреннего акта эксплуатирующей организации, в котором отражается информация (данные) о наличии (отсутствии) проектной документации (документации) на объект, заключений соответствующих экспертиз, технологических регламентов и схем, паспортов на аспирационные и пневмотранспортные установки, паспортов на взрыворазрядные устройства, а также фактическое состояние объекта и его соответствие (несоответствие) нормативным требованиям.
 
Акт подписывается всеми членами комиссии, является обязательным приложением к Техническому паспорту взрывобезопасности и составляется по образцу, определенному внутренними распорядительными документами эксплуатирующей объект организации.
 
По результатам обследования заполняются таблицы Технического паспорта взрывобезопасности, в которых отражаются показатели, характеризующие взрывобезопасность и противоаварийную защиту объекта, в соответствии с разделом II указанных Требований. Заполнению подлежат все графы таблиц.
 
Показатели, характеризующие взрывобезопасность и противоаварийную защиту объекта, приведены в приложении N 2 к настоящим Требованиям. 
Теги:
· ПБ716_1_b17ac01b-1309-46fe-aa7c-15e29a7b4b13
35. Кем утверждается Технический паспорт взрывобезопасности? 
1) Главным инженером организации.
2) Специалистом по охране труда и промышленной безопасности.
3) Руководителем организации.
4) Главным технологом организации.
37. Текст помощи
Приказ 632 
 
10. Технический паспорт взрывобезопасности подписывается главным инженером (или иным должностным лицом, в обязанности которого входит выполнение указанной функции), утверждается руководителем, скрепляется печатью эксплуатирующей организации и прошивается с указанием количества сшитых страниц. 
Теги:
· ПБ716_1_fa4b716f-d325-4387-9c18-d3453c172f85
36. Что составляется при наличии отклонений от нормативных требований промышленной безопасности при составлении Технического паспорта взрывобезопасности? 
1) Акт технического состояния опасного производственного объекта предприятия.
2) План мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, являющийся неотъемлемой частью Технического паспорта взрывобезопасности.
3) Рекомендации, в которых излагаются возможные оптимальные технические решения по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности.
4) План мероприятий по разработке компенсирующих мер, направленных на минимизацию последствий в случае возникновения аварий на данном опасном производственном объекте.
38. Текст помощи
Приказ 632 
 
9. По результатам заполнения таблиц Технического паспорта взрывобезопасности при наличии отклонений от нормативных требований промышленной безопасности, в том числе при выявлении нарушений (несоответствий), не вносимых в таблицы Технического паспорта взрывобезопасности, составляется План мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, который является неотъемлемой частью Технического паспорта взрывобезопасности.
 
Ответственные за выполнение Плана мероприятий по доведению объекта до нормативных требований промышленной безопасности, своевременное внесение соответствующих дополнений (изменений) лица определяются внутренним распорядительным документом эксплуатирующей объект организации.
 
Образец Плана мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности приведен в таблице N 17 приложения N 2 к настоящим Требованиям. 
Теги:
· ПБ716_1_fa4b716f-d325-4387-9c18-d3453c172f85
37. Что из перечисленного не относится к легкосбрасываемым конструкциям? 
1) Армированное стекло.
2) Стеклопакеты.
3) Единичное оконное стекло при толщине 4 мм и площади не менее 0,8 м².
4) Наружные конструкции, вскрывающиеся или разрушающиеся при избыточном давлении внутри помещения более 2 кПа (200 кгс/м²).
5) Все перечисленные конструкции.
39. Текст помощи
Приказ 632 
 
16. В графу 5 вносят величины фактических площадей легкосбрасываемых конструкций F ф , расположенных в наружных стенах или покрытиях помещений (с учетом открытых проемов). 
 
При отнесении (неотнесении) различных наружных конструкций остекления (в том числе в виде герметично соединенных между собой и образующих воздушную камеру двух или более оконных стекол) к легкосбрасываемым конструкциям следует учитывать, что стекло относится к ЛСК при значениях соотношений толщины единичного оконного стекла (3; 4 и 5 мм) к площади единичного оконного стекла (не менее 0,8; 1,0 и 1,5 м2 соответственно).
 
Наружные конструкции не могут быть отнесены к легкосбрасываемым, если они вскрываются или разрушаются при избыточном давлении внутри помещения более 2 кПа (200 кгс/м2), а также если расчетная нагрузка от массы конструкции покрытия составляет более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
 
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к ЛСК не относятся. 
Теги:
· ПБ716_1_0b611a58-d47a-4057-b662-bca184bc69de
38. При каких параметрах из перечисленных стекло будет относиться                                      к легкосбрасываемым конструкциям? 
1) Единичное оконное стекло при толщине 3 мм, 4 мм и 5 мм и площади не менее                   0,9 м2, 1,2 м2 и 1,7 м2 соответственно.
2) Наружные конструкции, вскрывающиеся или разрушающиеся при избыточном давлении внутри помещения более 2 кПа (200 кгс/м2).
3) Наружные конструкции, вскрывающиеся или разрушающиеся при избыточном давлении внутри помещения более 4 кПа (400 кгс/м2).
4) Единичное оконное стекло при толщине 3 мм, 4 мм и 5 мм и площади не менее                            0,9 м2, 1,2 м2 и 1,7 м2 соответственно, а также наружные конструкции, вскрывающиеся или разрушающиеся при избыточном давлении внутри помещения более 4 кПа (400 кгс/м2).
5) Единичное оконное стекло при толщине 3 мм, 4 мм и 5 мм и площади не менее                      0,8 м2, 1,0 м2 и 1,5 м2 соответственно.
40. Текст помощи
Приказ 632 
 
16. В графу 5 вносят величины фактических площадей легкосбрасываемых конструкций F ф, расположенных в наружных стенах или покрытиях помещений (с учетом открытых проемов). 
 
При отнесении (неотнесении) различных наружных конструкций остекления (в том числе в виде герметично соединенных между собой и образующих воздушную камеру двух или более оконных стекол) к легкосбрасываемым конструкциям следует учитывать, что стекло относится к ЛСК при значениях соотношений толщины единичного оконного стекла (3; 4 и 5 мм) к площади единичного оконного стекла (не менее 0,8; 1,0 и 1,5 м2 соответственно).
 
Наружные конструкции не могут быть отнесены к легкосбрасываемым, если они вскрываются или разрушаются при избыточном давлении внутри помещения более 2 кПа (200 кгс/м2), а также если расчетная нагрузка от массы конструкции покрытия составляет более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
 
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к ЛСК не относятся. 
Теги:
· ПБ716_1_0b611a58-d47a-4057-b662-bca184bc69de
39. Какую величину должна составлять расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемой конструкции покрытия? 
1) Не более 0,2 кПа (70 кгс/м2).
2) Не более 0,4 кПа (40 кгс/м2).
3) Не более 0,6 кПа (60 кгс/м2).
4) Не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
41. Текст помощи
Приказ 632 
 
16. В графу 5 вносят величины фактических площадей легкосбрасываемых конструкций F ф, расположенных в наружных стенах или покрытиях помещений (с учетом открытых проемов). 
 
При отнесении (неотнесении) различных наружных конструкций остекления (в том числе в виде герметично соединенных между собой и образующих воздушную камеру двух или более оконных стекол) к легкосбрасываемым конструкциям следует учитывать, что стекло относится к ЛСК при значениях соотношений толщины единичного оконного стекла (3; 4 и 5 мм) к площади единичного оконного стекла (не менее 0,8; 1,0 и 1,5 м2 соответственно).
 
Наружные конструкции не могут быть отнесены к легкосбрасываемым, если они вскрываются или разрушаются при избыточном давлении внутри помещения более 2 кПа (200 кгс/м2), а также если расчетная нагрузка от массы конструкции покрытия составляет более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
 
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к ЛСК не относятся. 
Теги:
· ПБ716_1_1f20a7de-7f4c-41f6-b822-442f216f3847
40. Что указывается в качестве величины фактических площадей легкосбрасываемых конструкций Fф ? 
1) Геометрическая площадь оконных проемов.
2) Площадь остекления независимо от размеров единичных ячеек стекла.
3) Величины фактических площадей легкосбрасываемых конструкций, расположенных в наружных стенах или перекрытиях помещений (с учетом открытых проемов).
4) Величины фактических площадей легкосбрасываемых конструкций, расположенных в наружных стенах или перекрытиях помещений (без учета открытых проемов).
42. Текст помощи
Приказ 632 
 
16. В графу 5 вносят величины фактических площадей легкосбрасываемых конструкций F ф, расположенных в наружных стенах или покрытиях помещений (с учетом открытых проемов). 
 
При отнесении (неотнесении) различных наружных конструкций остекления (в том числе в виде герметично соединенных между собой и образующих воздушную камеру двух или более оконных стекол) к легкосбрасываемым конструкциям следует учитывать, что стекло относится к ЛСК при значениях соотношений толщины единичного оконного стекла (3; 4 и 5 мм) к площади единичного оконного стекла (не менее 0,8; 1,0 и 1,5 м2 соответственно).
 
Наружные конструкции не могут быть отнесены к легкосбрасываемым, если они вскрываются или разрушаются при избыточном давлении внутри помещения более 2 кПа (200 кгс/м2), а также если расчетная нагрузка от массы конструкции покрытия составляет более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
 
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к ЛСК не относятся. 
Теги:
· ПБ716_1_1f20a7de-7f4c-41f6-b822-442f216f3847
41. В каком случае указываются площади легкосбрасываемых конструкций галерей? 
1) Если их ограждающие конструкции не легкосбрасываемые конструкции,                 а в качестве легкосбрасываемых конструкций используют оконное остекление не менее 0,03 м2 на 1,0 м3 объема галереи категории Б.
2) Если их ограждающие конструкции не легкосбрасываемые конструкции,                            а в качестве легкосбрасываемых конструкций используют оконное остекление не менее 0,05 м2 на 1,0 м³ объема галереи категории Б.
3) Если их ограждающие конструкции не легкосбрасываемые конструкции,                           а в качестве легкосбрасываемых конструкций используют оконное остекление не менее 0,05 м2 на 1,0 м³ объема галереи категорий Б и В.
4) Если их ограждающие конструкции не легкосбрасываемые конструкции,                                         а в качестве легкосбрасываемых конструкций используют оконное остекление не менее 0,03 м2 на 1,0 м³ объема галереи независимо от категории.
43. Текст помощи
Приказ 632 
 
21. Если конструкции стен или кровли галереи изготовлены из металлических листов (оцинкованных, окрашенных), асбоцементных листов, шифера и (или) других материалов, которые с учетом метода (типа) крепления, обеспечивающего вскрытие или разрушение указанных материалов при избыточном давлении внутри помещения не более 2 кПа (200 кгс/м2), относятся к ЛСК, то в графу 6 вносится соответствующая запись, описание метода (типа) крепления приводится в графе "Примечание".
 
Площади легкосбрасываемых конструкций галерей указываются только в случае, если их ограждающие конструкции не легкосбрасываемые, а в качестве ЛСК используют оконное остекление (не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема галереи категории Б).
Теги:
· ПБ716_1_1f20a7de-7f4c-41f6-b822-442f216f3847
42. Что из перечисленного не предусматривает план мероприятий по локализации            и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?
1) Организацию взаимодействия сил и средств.
2) Организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте, первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте.
3) Порядок проведения восстановительных работ по окончании ликвидации аварии на объекте.
4) Состав и дислокацию сил и средств.
5) Достаточное количество сил и средств, используемых для локализации                                      и ликвидации последствий аварий на объекте.
6) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения, возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте.
44. Текст помощи
Постановление 730 
 
10. План мероприятий предусматривает: 
 
а) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте; 
 
б) достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований; 
 
в) организацию взаимодействия сил и средств; 
 
г) состав и дислокацию сил и средств; 
 
д) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени готовности; 
 
е) организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте; 
 
ж) систему взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте; 
 
з) первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте; 
 
и) действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 
 
к) мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения; 
 
л) организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.
Теги:
· ПБ716_1_181bc46e-9179-4acd-8dd7-3ae607dc37d9
43. Кем утверждаются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?
1) Только руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты.
2) Руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц.
3) Руководителями структурных подразделений объекта.
4) Специалистами поднадзорных организаций совместно со специалистами надзорных органов.
45. Текст помощи
Постановление 730 
 
8. Планы мероприятий утверждаются руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях). 
Теги:
· ПБ716_1_33b55e67-ce67-4d58-8560-820f39091010
44. Каким образом необходимо разработать План мероприятий по локализации                      и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в случае, если 2 и более объекта, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках?
1) Разрабатывается единый План мероприятий только для объектов, находящихся на расстоянии менее 100 м друг от друга.
2) Разрабатывается один План мероприятий для объектов, расположенных на одном участке, и несколько для объектов на смежных участках.
3) Необходимо разработать планы мероприятий для каждого объекта отдельно.
4) Допускается разработка единого Плана мероприятий для 2 и более объектов.
46. Текст помощи
Постановление 730 
  
4. План мероприятий разрабатывается для объекта, зарегистрированного в государственном реестре опасных производственных объектов. 
 
В случае если 2 и более объекта, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках, организация, эксплуатирующая эти объекты, вправе разрабатывать единый план мероприятий. 
Теги:
· ПБ716_1_33b55e67-ce67-4d58-8560-820f39091010
45. Что из перечисленного содержится в специальном разделе мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?
1) Порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
2) Характеристика объектов, в отношении которых разрабатывается план мероприятий.
3) Возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах, а также источники (места) возникновения аварий.
4) Характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается План мероприятий, и травматизма на таких объектах.
47. Текст помощи
Постановление 730 
 
12. Общие разделы плана мероприятий содержат: 
 
а) характеристику объектов, в отношении которых разрабатывается план мероприятий; 
 
б) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах, а также источники (места) возникновения аварий; 
 
в) характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах. 
 
13. Специальные разделы плана мероприятий: 
 
а) разрабатываются на основании сведений, содержащихся в общих разделах плана мероприятий; 
 
б) определяют порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. 
Теги:
· ПБ716_1_5a52062a-7859-4813-b360-a5183bcb4395
46. В каком из перечисленных случаев План мероприятий по локализации                            и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах должен быть пересмотрен?
1) Не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока действия предыдущего Плана мероприятий.
2) Не позднее 10 дней после внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте.
3) Не позднее 1 месяца после реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства.
4) После назначения нового руководителя организации, эксплуатирующей объект.
48. Текст помощи
Постановление 730 
 
7. Планы мероприятий пересматриваются: 
 
а) не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий; 
 
б) не позднее 1 месяца после: 
 
реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства; 
 
внесения изменений в применяемые при осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объекте методики (методы) измерений или типы средств измерений; 
 
внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте; 
 
ввода новых или закрытия отработанных участков горных выработок, внесения изменений в схемы вентиляции на них, а также после изменения путей выхода работников при аварии; 
 
в) в соответствии с актом технического расследования причин аварии на объекте; 
 
г) по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, или в случае выявления новых факторов риска по результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных объектах. 
Теги:
· ПБ716_1_1ab8e3d9-2e3d-48eb-9084-a21f87f6a1aa
47. Кем должны согласовываться планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?
1) Руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов.
2) Руководителями территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3) Руководителями территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
4) Руководителями муниципальных образований, на территории которых расположен объект.
49. Текст помощи
Постановление 730 
 
9. Планы мероприятий согласовываются руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов. 
Теги:
· ПБ716_1_5a52062a-7859-4813-b360-a5183bcb4395
48. Что не входит в комплекс организационных и технических мер по осуществлению консервации взрывопожароопасного объекта? 
1) Обеспечение работоспособности объекта после расконсервации.
2) Обеспечение периодического профилактического запуска объекта.
3) Обеспечение экологической безопасности при остановке объекта.
4) Обеспечение промышленной безопасности при остановке объекта.
50. Текст помощи
РД 09-390-00 
 
Требования настоящего Положения должны учитываться при разработке документации (стандартов, положений, приказов, инструкций) и мероприятий, регламентирующих безопасное ведение работ по остановке химически опасных объектов на длительный период (за исключением капитального ремонта) и (или) консервации, расконсервации и вводу их в действие, а также территориальными органами Госгортехнадзора России для использования в надзорной деятельности.
 
(в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ от 21.11.2002 N 66)
 
Положение устанавливает порядок работ по остановке на длительный период и (или) консервации объектов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, взрывопожароопасных и химически опасных производств, складов и хранилищ взрывопожароопасных и химически опасных продуктов и других опасных производственных объектов, поднадзорных Госгортехнадзору России (далее - химических объектов), входящих в состав предприятий (организаций), независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности и ведомственной принадлежности.
 
Положение устанавливает основные требования безопасности, права, обязанности и взаимоотношения всех исполнителей работ.
 
1.4. Консервация химического объекта предусматривает осуществление комплекса организационных и технических мер, обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность при остановке объекта; материальную сохранность объекта; предотвращение его разрушения, в том числе вследствие коррозии, а также его работоспособность после расконсервации.
Теги:
· ПБ716_1_973cf55a-03d9-43d8-a817-e209c4e93de7
49. На основании чего осуществляется долгосрочная остановка взрывопожароопасного объекта (оборудования) с последующей консервацией всего объекта или конкретных позиций оборудования? 
1) На основании письменного распорядительного документа руководителя организации.
2) На основании предписания территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3) На основании решения остановочной комиссии.
4) На основании устного распоряжения технического руководителя организации.
51. Текст помощи
РД 09-390-00 
 
2.2. Среднесрочная и (или) длительная остановки объекта (оборудования) осуществляются на основании письменного распорядительного документа руководителя организации (приказ, решение совета директоров и т.п.) с указанием сроков и длительности остановки; объекта консервации или конкретного оборудования, входящего в технологическую схему; зданий и сооружений, подлежащих консервации; утвержденного комплекса необходимых мероприятий.
 
Решение по остановке согласовывается остановочной комиссией с надзорными органами и подписывается руководителем организации (подразделения) не менее чем за 1 мес. до начала работ по остановке объекта на длительный период и (или) его консервации (для отдельных узлов или блоков не менее чем за 2 недели).
Теги:
· ПБ716_1_e447ea2b-7f6e-4123-850b-b509f89e3e75
50. Кем разрабатывается комплекс мероприятий по среднесрочной и/или долгосрочной остановке и консервации для действующих производственных объектов? 
1) Организацией, назначенной надзорным органом для этой цели.
2) Эксплуатирующей организацией (или владельцем объекта).
3) Органами местного самоуправления.
4) Территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
52. Текст помощи
РД 09-390-00 
 
2.6. Комплекс мероприятий по среднесрочной и (или) длительной остановкам и консервации для действующих производственных объектов разрабатывается эксплуатирующей организацией (или владельцем объекта), имеющей лицензию Госгортехнадзора России на эксплуатацию опасных производственных объектов.
 
Мероприятия должны содержать все необходимые ссылки на действующую нормативную документацию, включая отраслевые правила безопасности, стандарты, строительные нормы и правила, другие нормативные документы и инструкции по проведению соответствующих видов работ, а также на паспорта оборудования.
 
Финансирование работ осуществляется за счет организации-заказчика.
Теги:
· ПБ716_1_e447ea2b-7f6e-4123-850b-b509f89e3e75
51. В соответствии с чем производится остановка электрического, технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, зданий  и сооружений на консервацию? 
1) В соответствии с решением остановочной комиссии.
2) В соответствии с ремонтным журналом.
3) В соответствии с паспортами оборудования.
4) В соответствии с планом-графиком.
53. Текст помощи
РД 09-390-00 
 
2.8. Остановка электрического, технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, зданий и сооружений на консервацию производится в соответствии с планом-графиком, который является приложением к приказу о консервации.
 
План-график утверждается главным инженером или техническим директором организации (подразделения) (см. Приложение).
Теги:
· ПБ716_1_89cecdb4-76f9-4bfd-af27-b84b79184762
52. На кого возлагается ответственность за безопасную реализацию мероприятий по остановке на длительный срок и/или консервации объекта в полном объеме                             и в установленный срок? 
1) На непосредственного исполнителя (или группу исполнителей).
2) На руководителя объекта.
3) На руководителя организации.
4) На специалиста надзорного органа.
54. Текст помощи
РД 09-390-00 
 
2.11. Ответственность за безопасную реализацию мероприятий по длительной остановке и (или) консервации объекта в полном объеме и в установленный срок возлагается на руководителя объекта.
Теги:
· ПБ716_1_89cecdb4-76f9-4bfd-af27-b84b79184762
53. Что составляется после проведения организационно-технических мероприятий по взрывопожароопасному объекту и сдачи оборудования, зданий и сооружений на консервацию? 
1) Акт.
2) План-график.
3) Приказ о консервации.
4) Сметы на содержание законсервированных объектов.
55. Текст помощи
РД 09-390-00 
 
2.13. После проведения организационно-технических мероприятий по данному объекту и сдачи оборудования, зданий и сооружений на консервацию составляется акт, утверждаемый техническим руководителем организации (подразделения).
 
В акте приводят следующие данные:
 
- количество и местонахождение остатков сырья, полуфабрикатов, продукции и вспомогательных материалов (с обоснованием);
 
- количество и местонахождение "мертвых" остатков в емкостях, аппаратах, блоках и коммуникациях (с обоснованием);
 
- перечень отключенного заглушками или видимыми разрывами оборудования, цеховых и межцеховых коммуникаций;
 
- перечень демонтированного ценного оборудования (технологического, электрического, КИПиА) и места их хранения;
 
- перечень технической документации, журналов по установке и снятию заглушек, паспортов на оборудование и место их хранения;
 
- штатное расписание оставшихся работников производства и их обязанности.
 
При большом количестве видов выполненных работ составляются отдельные акты, как по видам данных, так и по отдельным цехам/установкам по усмотрению технического руководителя организации. Форма актов и порядок их оформления устанавливается приказом см. п.2.2. настоящего Положения. 
Теги:
· ПБ716_1_d8cdf617-ddf1-46a7-a2a9-f9fb1c26332e
Материалы для изучения:
· Постановление Правительства Российской Федерации N 730 от 26.08.2013 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах"Постановление 730.docx
· Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 560 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"Приказ 560.docx
· Приказ Ростехнадзора от 31.12.2014 N 632 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"Приказ 632.docx
· Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 96 "Об утверждении "Инструкции по составлению планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных производственных объектах…" (РД 14-617-03)РД 14-617-03.docx
· Постановление Госгортехнадзора России от 04.11.2000 N 64 "Об утверждении "Типового положения о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и/или консервации химически опасных промышленных объектов" (РД 09-390-00)РД 09-390-00.docx
Дополнительные материалы:
· Модуль подготовки "Общие требования"/ПБП 716.4_1/index.html
54. На основании чего и с учетом каких данных должны проектироваться фундаменты машин с динамическими нагрузками? 
1) Только на основании результатов инженерных изысканий для строительства, включая экологические и санитарно-эпидемиологические требования.
2) Только с учетом нагрузок, действующих на фундаменты машин, окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся и реконструируемых фундаментов машин.
3) На основании всех перечисленных данных, включая данные, характеризующие назначение, конструктивные и технологические особенности машин                                 с динамическими нагрузками, а также условия их эксплуатации.
56. Текст помощи
СП 26.13330.2012 
 
4.2 Фундаменты машин с динамическими нагрузками должны проектироваться на основе и с учетом:
 
а) результатов инженерных изысканий для строительства;
 
б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности машин с динамическими нагрузками, а также условия их эксплуатации;
 
в) нагрузок, действующих на фундаменты машин;
 
г) окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся и реконструируемых фундаментов машин;
 
д) экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
Теги:
· ПБ716_2_45aa2b40-78f0-4f22-bc07-7223a96b3a1d
55. Какие из перечисленных данных служат исходными для проектирования фундаментов машин с динамическими нагрузками? 
1) Только техническая характеристика машины (наименование, тип, число оборотов  в минуту, мощность, общая масса и масса движущихся частей, кинематическая схема оборудования с привязкой движущихся масс, скорость ударяющих частей                    и т.п.).
2) Только данные о привязке проектируемого фундамента к конструкциям здания (сооружения), в частности, к его фундаментам, данные об особенностях здания (сооружения), в том числе о виде и расположении имеющихся в нем оборудования и коммуникаций.
3) Только чертежи габаритов фундамента в пределах расположения машины, элементов ее крепления, а также вспомогательного оборудования и коммуникаций с указанием расположения и размеров выемок, каналов и отверстий, размеров подливки и пр.
4) Все перечисленные, включая специальные требования к защите фундамента и его приямков от подземных вод, воздействия агрессивных сред, промышленных стоков, температурных воздействий и другие, вытекающие из специфики каждого вида машин.
57. Текст помощи
СП 26.13330.2012 
  
5.1 Исходные данные для проектирования фундаментов 
 
В состав исходных данных для проектирования фундаментов машин с динамическими нагрузками должны входить:
 
техническая характеристика машины (наименование, тип, число оборотов в минуту, мощность, общая масса и масса движущихся частей, кинематическая схема оборудования с привязкой движущихся масс, скорость ударяющих частей и т.п.);
 
данные о значениях, местах приложения и направлениях действия статических нагрузок, а также об амплитудах, частотах, фазах, законе изменения во времени, местах приложения и направлениях действия динамических нагрузок в режиме нормальной эксплуатации, а также в аварийных режимах, в том числе нагрузок, действующих на фундаментные болты; размеры площадок передачи нагрузок; сведения о наличии заводской виброизоляции у машин с указанием динамических нагрузок, передаваемых на фундаменты с учетом этой виброизоляции;
 
данные о предельных значениях деформаций фундаментов и их оснований (осадка, крен, прогиб фундамента и его элементов, амплитуда, скорость или ускорение колебаний и др.), если такие ограничения вызываются условиями технологии производства, работы машины или рядом расположенного высокоточного и чувствительного к вибрациям оборудования; требования по ограничению взаимных деформаций отдельных частей машины;
 
данные об условиях размещения машины (оборудования) на фундаментах: отдельные фундаменты под каждую машину (агрегат) или групповая их установка на общем фундаменте; данные о характеристиках опорных плит (рам) агрегированного оборудования, данные о типе их соединения с фундаментом;
 
чертежи габаритов фундамента в пределах расположения машины, элементов ее крепления, а также вспомогательного оборудования и коммуникаций с указанием расположения и размеров выемок, каналов и отверстий, размеров подливки и пр., чертежи расположения фундаментных болтов с указанием их типа и диаметра, закладных деталей, обортовок и т.п.;
 
данные о привязке проектируемого фундамента к конструкциям здания (сооружения), в частности, к его фундаментам, данные об особенностях здания (сооружения), в том числе о виде и расположении имеющегося в нем оборудования и коммуникаций;
 
данные об инженерно-геологических условиях участка строительства и физико-механических свойствах грунтов основания на глубину сжимаемой толщи, определяемой в соответствии с требованиями СП 22.13330; данные о характеристиках виброползучести грунтов в случаях ограничения деформаций фундамента; данные о скоростях продольных и поперечных упругих волн; данные о коэффициентах жесткости грунтов оснований и несущей способности свай при статических и динамических нагрузках;
 
специальные требования к защите фундамента и его приямков от подземных вод, воздействия агрессивных сред и промышленных стоков, температурных воздействий;
 
данные об использовании машин во времени для фундаментов, строящихся на многолетнемерзлых грунтах.
 
Кроме перечисленных выше данных, в соответствующих разделах приведены дополнительные исходные данные для проектирования, вытекающие из специфики каждого вида машин.
Теги:
· ПБ716_2_5756e7d3-5c4c-4540-9174-b9f25a9921d4
56. Какое требование к проектированию фундаментов указано неверно? 
1) При соответствующем обосновании рекомендуется предусматривать виброизоляцию фундаментов.
2) Фундаменты машин должны быть отделены сквозным швом от смежных фундаментов здания, сооружения и оборудования, а также от пола.
3) Монолитные фундаменты следует проектировать под все виды машин                              с динамическими нагрузками.
4) Не допускается проектировать общие фундаменты под несколько машин.
58. Текст помощи
СП 26.13330.2012 
 
5.2.2 Фундаменты машин с динамическими нагрузками могут быть бетонными или железобетонными монолитными, сборно-монолитными и сборными, а при соответствующем обосновании - металлическими.
 
Монолитные фундаменты следует проектировать под все виды машин с динамическими нагрузками, а сборно-монолитные и сборные, как правило, - под машины периодического действия (с вращающимися частями, с кривошипно-шатунными механизмами и др.).
 
5.2.4 Фундаменты машин допускается проектировать отдельными под каждую машину (агрегат) или общими под несколько машин (агрегатов).
 
Фундаменты машин, как правило, должны быть отделены сквозным швом от смежных фундаментов здания, сооружения и оборудования, а также от пола.
 
Примечание - Соединение фундаментов машин с фундаментами здания или опирание на них конструкций здания допускается в отдельных случаях, указанных в отдельных соответствующих разделах.
 
5.2.5 С целью уменьшения вибраций фундаментов машин с динамическими нагрузками и окружающей застройки при соответствующем обосновании рекомендуется предусматривать виброизоляцию фундаментов. Выбор конструктивных решений виброизоляции фундаментов и ее расчет в настоящих правилах не рассматриваются. При снижении виброизоляцией уровня вибрации подошвы фундамента до фоновых значений основание рассчитывается на действие только статических нагрузок.
Теги:
· ПБ716_2_6730c710-cb16-4633-ac29-23f661600254
57. Какой класс бетона (по прочности на сжатие) допускается применять для монолитных фундаментов? 
1) Не ниже В12,5.
2) Не ниже В10.
3) Не ниже В7,5.
59. Текст помощи
СП 26.13330.2012 
 
5.2.3 Класс бетона по прочности на сжатие для монолитных и сборно-монолитных фундаментов должен быть не ниже В12,5, а для сборных - не ниже В15. Для неармированных фундаментов станков допускается применять бетон класса В7,5. В случае одновременного воздействия на фундамент динамической нагрузки и повышенных технологических температур класс бетона должен быть не ниже В15.
Теги:
· ПБ716_2_36a7bb46-5962-48d7-b696-d83e23852d1f
58. Какой тип фундаментов не применяют при проектировании машин                                    с динамическими нагрузками? 
1) Свайный винтовой.
2) Стенчатый.
3) Рамный.
4) Безростверковый.
60. Текст помощи
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5.2.8 Фундаменты машин с динамическими нагрузками следует проектировать:
 
массивными в виде блока или плиты с необходимыми приямками, колодцами и отверстиями для размещения частей машины, вспомогательного оборудования, коммуникаций и т.д.;
 
стенчатыми, состоящими из нижней фундаментной плиты (или ростверка), системы стен и верхней плиты (или рамы), на которой располагается оборудование;
 
рамными, представляющими собой пространственную конструкцию, состоящую, как правило, из верхней плиты или системы балок, опирающихся через стойки на нижнюю фундаментную плиту;
 
облегченными различных конструктивных типов, в том числе безростверковыми свайными.
Теги:
· ПБ716_2_2551938b-8b27-4230-a63c-d055da6603d6
59. Какие рекомендации по проектированию стенчатых и рамных фундаментов не соответствуют своду правил? 
1) При проектировании рамных фундаментов необходимо располагать ригели поперечных рам симметрично по отношению к осям стоек и избегать передачи нагрузок на ригели и балки с эксцентриситетом.
2) При проектировании рамных фундаментов высоту опорного сечения консоли при отсутствии соответствующих расчетов следует принимать не менее 0,75 ее вылета.
3) Высоту нижней фундаментной плиты в стенчатых и рамных фундаментах следует принимать по расчету, но не менее 0,4 м и не менее толщины стены или большего размера стоек.
4) При динамических нагрузках, требующих установки болтов диаметром не менее  42 мм, следует применять съемные фундаментные болты. Расстояние от нижних концов болтов до подошвы фундамента должно быть не менее 70 мм.
61. Текст помощи
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5.2.11 При проектировании рамных фундаментов рекомендуется:
 
соблюдать симметрию фундамента как по общей геометрической схеме, так и по форме элементов;
 
располагать ригели поперечных рам симметрично по отношению к осям стоек;
 
избегать передачи нагрузок на ригели и балки с эксцентриситетом;
 
проектировать верх фундаментов без уступов по высоте;
 
назначать вылеты всех консолей минимально возможных размеров, причем высоту опорного сечения консоли при отсутствии соответствующих расчетов принимать не менее 0,75 ее вылета.
 
5.2.12 Высоту нижней фундаментной плиты в стенчатых и рамных фундаментах следует принимать по расчету, но не менее 0,4 м и не менее толщины стены или большего размера стоек.
 
Верхняя железобетонная плита (рама) стенчатого фундамента должна быть жестко связана со стенами. Нижнюю поверхность плиты рекомендуется выполнять на одной отметке.
 
Стены следует располагать, как правило, вдоль линии действия горизонтальных динамических нагрузок.
 
5.2.13 Типы фундаментных болтов, способы их установки, а также материал и установочные параметры следует назначать в соответствии с требованиями СП 43.13330.
 
При ударной нагрузке, а также при динамических нагрузках, требующих установки болтов диаметром не менее 42 мм, следует применять съемные фундаментные болты.
 
Расстояние от нижних концов болтов до подошвы фундамента должно быть не менее 100 мм.
Теги:
· ПБ716_2_0d0eb8b5-6b21-4ba2-bf11-31d9a956bb0c
60. В каком случае нарушены требования к выполнению армирования элементов стенчатых и рамных фундаментов? 
1) Стойки следует армировать симметричной продольной арматурой с шагом не более 300 мм.
2) По боковым граням балок и ригелей не реже чем через 400 мм по высоте сечения следует устанавливать промежуточные стержни диаметром не менее 10 мм.
3) При конструктивном армировании стен стенчатого фундамента диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 12 мм, а горизонтальных - не менее 10 мм. Шаг стержней в обоих направлениях следует принимать равным 200 мм.
62. Текст помощи
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5.2.15 Армирование элементов стенчатых и рамных фундаментов осуществляется по расчету в соответствии с требованиями СП 63.13330 с учетом следующих дополнительных указаний:
 
арматура балок, ригелей и стоек должна иметь замкнутые хомуты или стержни, приваренные к продольным стержням по периметру поперечного сечения конструкции;
 
стойки следует армировать симметричной продольной арматурой с шагом не более 300 мм;
 
по боковым граням балок и ригелей не реже чем через 300 мм по высоте сечения следует устанавливать промежуточные стержни диаметром не менее 12 мм;
 
при конструктивном армировании стен стенчатого фундамента диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 12 мм, а горизонтальных - не менее 10 мм. Шаг стержней в обоих направлениях следует принимать равным 200 мм.
Теги:
· ПБ716_2_69175dd4-f95a-4a95-baea-4cee6f7cd146
61. На каких расстояниях рекомендуется предусматривать температурно-усадочные швы для монолитных бетонных фундаментов? 
1) 20 м.
2) 40 м.
3) 50 м.
63. Текст помощи
СП 26.13330.2012 
 
5.2.16 Температурно-усадочные швы в фундаментах следует, как правило, предусматривать на расстояниях:
 
для монолитных бетонных фундаментов 20 м;
 
для железобетонных фундаментов монолитных 40 м, сборно-монолитных 50 м.
 
Указанные расстояния могут быть увеличены при соответствующем обосновании. При этом швы следует расположить таким образом, чтобы на отдельных участках фундамента, разделенных швами, разместить оборудование, не связанное жестко между собой.
 
Для уменьшения температурных деформаций допускается устраивать временные температурно-усадочные швы.
 
При ограничении прогиба фундамента по технологическим требованиям вместо температурно-усадочных швов следует предусматривать мероприятия по регулированию температурного режима при укладке бетона. В этом случае устройство временных температурно-усадочных швов не допускается.
Теги:
· ПБ716_2_69175dd4-f95a-4a95-baea-4cee6f7cd146
62. Что недопустимо при проектировании фундаментов машин с вращающимися частями? 
1) Опирать стойки площадок обслуживания машин и перекрытия над подвалом на нижние плиты (или ростверки) рамных фундаментов машин.
2) Опирать вкладные участки перекрытия на элементы верхнего строения фундаментов машин.
3) Возводить фундаменты машин при устройстве под всем машинным залом общей фундаментной плиты непосредственно на этой плите.
4) Связывать элементы верхнего строения фундаментов с элементами                             и конструкциями здания.
64. Текст помощи
СП 26.13330.2012 
 
7.1 Фундаменты машин с вращающимися частями  
 
7.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование фундаментов турбомашин (энергетических, нефте- и газоперекачивающих турбоагрегатов мощностью до 100 тыс. кВт, турбокомпрессоров, турбовоздуходувок, турбонасосов), электрических машин (электродвигателей, мотор-генераторов и синхронных компенсаторов), центрифуг, центробежных насосов, дымососов, вентиляторов и тому подобных машин.
 
Проектирование турбомашин мощностью более 100 тыс. кВт следует выполнять по указаниям специальных нормативных документов.
 
7.1.6 На нижние плиты (или ростверки) рамных фундаментов машин, указанных в 7.1.1, допускается опирать стойки площадок обслуживания машин и перекрытия над подвалом.
 
В случае устройства под всем машинным залом общей фундаментной плиты допускается непосредственно на этой плите возводить фундаменты машин.
 
Элементы верхнего строения фундаментов не допускается связывать с элементами и конструкциями здания.
 
Примечание - В виде исключения на элементы верхнего строения фундаментов машин допускается опирать вкладные участки перекрытия. В этом случае под опорами балок перекрытия необходимо предусматривать изолирующую прокладку, например, из фторопласта или других подобных материалов. Такие прокладки следует предусматривать также под опорами перекрытий и площадок обслуживания, установленных на стойках, опертых на нижние плиты (ростверка) фундаментов машин.
Теги:
· ПБ716_2_285ac128-2527-4c29-bff0-fb43615adcd3
63. Каким фундаментам должно отдаваться предпочтение при проектировании фундаментов дробилок? 
1) Стенчатым.
2) Плитным.
3) Столбчатым.
65. Текст помощи
СП 26.13330.2012 
 
7.7.3 Монолитные фундаменты дробилок рекомендуется проектировать преимущественно стенчатыми из двух стен (между которыми пропускается транспортер), нижней и верхней плиты (или двух верхних поперечных ригелей).
Теги:
· ПБ716_2_285ac128-2527-4c29-bff0-fb43615adcd3
64. К определению какого показателя сводится расчет колебаний фундаментов дробилок? 
1) Наибольшей амплитуды горизонтальных колебаний верхней грани фундамента.
2) Динамических нагрузок.
3) Среднеквадратического значения амплитуды колебаний.
66. Текст помощи
СП 26.13330.2012 
 
7.7.7 Расчет колебаний фундаментов дробилок сводится к определению наибольшей амплитуды горизонтальных колебаний верхней грани фундамента.
 
Расчет следует выполнять в соответствии с требованиями 6.1.1 и подраздела 6.2.
Теги:
· ПБ716_2_285ac128-2527-4c29-bff0-fb43615adcd3
65. Каким образом должен располагаться низ опорной плиты стальных опор открытых сооружений при проектировании сооружений промышленных предприятий?

1) Выше планировочной отметки земли, как правило, не менее чем на 150 мм.
2) Ниже планировочной отметки земли.
3) Выше планировочной отметки земли на 100 мм.
4) Выше планировочной отметки земли на 50 мм.
67. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
4.15 Низ опорной плиты стальных опор открытых сооружений должен располагаться выше планировочной отметки земли, как правило, не менее чем на 150 мм.
Теги:
· ПБ716_2_2a08c26a-dfae-463b-bfbf-6195aa2cc246
66. Какими должны приниматься размеры пешеходных галерей или тоннелей при необходимости наличия в проектах? 
1) В зависимости от пропускной способности, но не более 2 м.
2) Высота - не менее 3 м, ширина - не менее 2 м.
3) Высота - не менее 2 м, ширина - не менее 1,5 м.

68. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
4.6 Размеры пешеходных тоннелей, галерей и эстакад должны быть приняты:
 
высота тоннелей и галерей от уровня пола до низа выступающих конструкций перекрытий с учетом коммуникаций или покрытий - не менее 2,0 м (в наклонных тоннелях и галереях высоту следует измерять по нормали к полу);
 
ширина тоннелей, галерей и эстакад - по расчету из условия пропускной способности в одном направлении 2000 чел./ч на 1 м ширины, но не менее 1,5 м.
Теги:
· ПБ716_2_2a08c26a-dfae-463b-bfbf-6195aa2cc246
67. В каком случае требования по проектированию разгрузочных железнодорожных эстакад указаны неверно? 
1) При проектировании разгрузочных железнодорожных эстакад должны предусматриваться помещения для защиты работающих от неблагоприятных метеорологических воздействий.
2) На железобетонных конструкциях сооружений должны предусматриваться гидроизоляция и сливы, обеспечивающие свободный сток воды.
3) Настил обслуживающих площадок разгрузочных железнодорожных эстакад следует проектировать с таким расчетом, чтобы исключалось скольжение при ходьбе.
4) Марка бетона устанавливается проектом и не зависит от значения расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства.
69. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
4.10 При проектировании открытых крановых и разгрузочных железнодорожных эстакад должны предусматриваться помещения для защиты работающих от неблагоприятных метеорологических воздействий. Допускается использовать для этих целей помещения соседних зданий или зданий, к которым примыкают эстакады, если расстояние от наиболее удаленных рабочих мест до этих помещений не превышает 300 м. Помещения должны отвечать требованиям СП 44.13330.
 
4.11 Бетонные и железобетонные конструкции сооружений, подвергающиеся систематическому увлажнению атмосферными осадками, должны иметь на горизонтальных элементах (карнизах, полках и т.д.) гидроизоляцию и сливы, обеспечивающие свободный сток воды.
 
4.12 Настил обслуживающих площадок разгрузочных железнодорожных эстакад, открытых крановых эстакад, вытяжных башен и других сооружений следует проектировать с таким расчетом, чтобы исключалось скольжение при ходьбе (при стальных настилах следует предусматривать решетку в соответствии с ГОСТ 23120) и обеспечивался сток дождевой и талой воды (при деревянном настиле должны быть предусмотрены зазоры между досками, равные 20 мм).
 
4.13. Для конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, в проекте должна быть указана марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости. Проектная марка бетона устанавливается в зависимости от температурного режима, возникающего при эксплуатации сооружения, значения расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства и принимается в соответствии с ГОСТ 31384. Для отдельных сооружений марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в соответствующих разделах данного свода правил.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 726/пр)
Теги:
· ПБ716_2_0312ac1a-8c40-400f-91b5-0d21d1b63626
68. Что запрещается при проектировании подвалов производственного назначения? 
1) Предусматривать высоту проходов в подвалах (в чистоте) не менее 2 м.
2) При наличии грунтовых вод защищать подвал гидроизоляцией.
3) Предусматривать полы с уклоном к трапам (приямкам) канализации                                       с обособленной системой отвода воды.
4) Непосредственно соединять приямки с ливневой и другими типами канализации.
70. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
5.2.2 Основными характеристиками подвалов являются:
 
пролет в однопролетных подвалах - 6 или 7,5 м;
 
сетки колонн в многопролетных подвалах - 6х6 м и 6х9 м;
 
высота от пола до низа ребер плит перекрытия - не менее 3 м (кратная 0,6 м);
 
высота технического этажа для кабельных разводок - не менее 2,4 м;
 
высота проходов в подвалах (в чистоте) - не менее 2 м.
 
5.2.4 Полы подвала следует предусматривать с уклоном к трапам (приямкам) канализации с обособленной системой отвода воды. Непосредственное соединение приямков с ливневой и другими типами канализации запрещается.
 
5.2.6 Подвал при наличии грунтовых вод должен быть защищен гидроизоляцией в соответствии с требованиями СП 71.13330.
 
В качестве основной меры защиты следует устраивать пластовые дренажи под всем полом подвала.
Теги:
· ПБ716_2_9911efdc-8633-4b24-9e67-855b34df5caa
69. Какой не следует принимать высоту стен закромов при проектировании сооружений промышленных предприятий?
1) 2,5 м.
2) 3,6 м.
3) 4,8 м.
4) 6 м.
71. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
7.1.4 Высоту стен закромов следует принимать равной 3,6; 4,8 или 6 м.
 
Минимальное заглубление стен закромов от уровня пола или планировочной отметки земли следует принимать равным 0,6 м, а пола - 0,3 м, минимальное превышение верха стен закромов над уровнем пола или планировочной отметки земли - равным 1,2 м.
Теги:
· ПБ716_2_0d971f29-7587-4f7e-b8ac-452a081d525c
70. Из какого материала, как правило, следует проектировать закрома?
1) Из шамотного кирпича.
2) Из листового металла.
3) Из железобетона.
4) Из поликарбоната.
72. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
7.1.5 Закрома следует проектировать, как правило, железобетонными.
Теги:
· ПБ716_2_0d971f29-7587-4f7e-b8ac-452a081d525c
71. Какие существуют формы истечения сыпучего материала из бункера? 
1) В зависимости от типа движения сыпучего материала во всем объеме бункера (гидравлическая и негидравлическая).
2) В зависимости от формы бункера и его воронки (низкопроизводительная                             и высокопроизводительная).
3) В зависимости от физико-механических характеристик сыпучего материала (быстрого и медленного истечения).
73. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
7.2.4 При проектировании бункеров необходимо учитывать, что имеются две возможные формы истечения сыпучего материала: гидравлическая, при которой находится в движении сыпучий материал во всем объеме бункера, и негидравлическая, при которой движется только центральная часть над выпускным отверстием, а остальной материал неподвижен.
 
Для связных или самовозгорающихся сыпучих материалов следует проектировать бункеры с гидравлической формой истечения, а для несвязных, как правило - с негидравлической.
Теги:
· ПБ716_2_a2a76a1a-cf87-4738-bbb6-0ec61d9a112d
72. Бункеры какой формы не допускается проектировать для связных материалов гидравлического истечения? 
1) Конической.
2) Пирамидальной.
3) Лотковой.
4) Параболической.
74. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
7.2.6 Бункеры для связных материалов гидравлического истечения проектировать конической, пирамидальной или лотковой формы. Другие формы (параболическая, с плоским днищем), а также несимметричные бункеры не допускаются.
Теги:
· ПБ716_2_a2a76a1a-cf87-4738-bbb6-0ec61d9a112d
73. На какие нагрузки должна быть рассчитана конструкция бункера? 
1) Только на действие постоянной нагрузки от собственного веса конструкций, веса футеровки, а также на действие постоянных и временных нагрузок надбункерного перекрытия.
2) Только на действие постоянной нагрузки от собственного веса конструкций, временной нагрузки от веса сыпучего материала, заполняющего бункер, и нагрузки надбункерного перекрытия.
3) На действие временной нагрузки от веса сыпучего материала, заполняющего бункер, постоянных нагрузок от собственного веса конструкций, веса футеровки,             а также на действие постоянных и временных нагрузок надбункерного перекрытия.
75. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
7.2.9 Конструкции бункера следует рассчитывать на действие временной нагрузки от веса сыпучего материала, заполняющего бункер, постоянных нагрузок от собственного веса конструкций, веса футеровки, а также на действие постоянных и временных нагрузок надбункерного перекрытия.
 
Направление давления принимается перпендикулярным к поверхности стенки в данной точке.
Теги:
· ПБ716_2_ea70af8a-5cb5-4695-862c-3b4c6b32d757
74. Какую зону бункера необходимо защищать шлакоситаллом или другими материалами? 
1) I зону - участок, подвергающийся ударам потока сыпучего материала при загрузке бункера и истиранию при его разгрузке.
2) II зону - участок, подвергающийся истиранию сыпучим материалом                                в процессе разгрузки бункера.
3) III зону - не подвергающуюся износу.
76. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
7.2.14 Внутренние поверхности бункеров следует разделять на участки, подвергающиеся износу (I и II зоны) и не подвергающиеся износу (III зона).
 
I зона - участок, подвергающийся ударам потока сыпучего материала при загрузке бункера и истиранию при его разгрузке. I зону следует защищать, как правило, используя принцип самозащиты или износостойкой защиты на упругом основании.
 
II зона - участок, подвергающийся истиранию сыпучим материалом в процессе разгрузки бункера. II зону следует защищать каменным литьем, шлакоситаллом, полимерными материалами, резиной и другими материалами, а при температуре сыпучего материала свыше 50 °С - шлакокаменным и каменным литьем термостойких составов.
 
III зона - участок, не требующий защиты.
Теги:
· ПБ716_2_e15f090f-8345-446b-b840-6948bb3a4989
75. Какое требование по проектированию бункеров указано неверно? 
1) При эксплуатации бункеров в агрессивной и газовой средах их наружные поверхности следует защищать от коррозии.
2) При сочетании истирающего воздействия, высокой температуры и химической агрессии сыпучего материала внутренние поверхности бункеров следует защищать плитами из шлакокаменного литья, износостойкого и жаростойкого бетона.
3) При проектировании бункеров для связных материалов, поступающих в нагретом или смерзшемся состоянии, необходимо предусматривать теплоизоляцию стен бункеров в соответствии с теплотехническим расчетом.
4) При проектировании бункеров для влажных сыпучих материалов, располагаемых  в неотапливаемых помещениях, необходимо предусматривать специальную защитную облицовку-футеровку.
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7.2.15 При заполнении бункера твердыми крупнокусковыми или абразивными материалами, способствующими быстрому износу поверхности конструкций, необходимо предусматривать специальную защитную облицовку-футеровку, для которой чаще всего применяются стальные листы, плиты, решетки из полосовой стали и т.п.
 
При сочетании истирающего воздействия, высокой температуры и химической агрессии сыпучего материала внутренние поверхности бункеров следует защищать плитами из шлакокаменного литья, износостойкого и жаростойкого бетона (с заполнением швов раствором кислотостойких и жаростойких составов), а также в отдельных случаях листами из соответствующих видов сталей (термостойких и др.).
 
7.2.16 При эксплуатации бункеров в агрессивной и газовой среде их наружные поверхности следует защищать от коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.
 
7.2.17 При проектировании бункеров для влажных сыпучих материалов, располагаемых в неотапливаемых помещениях, необходимо предусматривать эффективный обогрев стен бункеров в целях предотвращения смерзания материала в бункере.
 
7.2.18 При проектировании бункеров для связных материалов, поступающих в нагретом или смерзшемся состоянии, необходимо предусматривать теплоизоляцию стен бункеров в соответствии с теплотехническим расчетом, исключающую конденсацию водяных паров при нагретом материале, а также примерзание к стенам смерзшегося материала.
 
7.2.19. Бункеры должны иметь перекрытия из негорючих (НГ) материалов с проемами для загрузки. Если загрузка производится средствами из непрерывного транспорта (вагоны, машины, грейферы), допускается выполнять бункер без перекрытия, но с обязательным устройством сплошного ограждения высотой не менее 1 м с боков и со стороны, противоположной загрузке. Необходимость устройства стальных решеток для перекрытия технологических проемов и размер ячеек решеток определяются технологическим заданием.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 726/пр)
 
7.2.20 В бункерах для пылевидных материалов необходимо предусматривать сверху перекрытия монолитную армированную стяжку толщиной 50 мм, если толщина плит в месте стыка 100 мм и менее.
 
7.2.21 В перекрытиях бункеров должны быть устроены люки, закрываемые заподлицо с перекрытием металлическими крышками. В надбункерном помещении должны предусматриваться подъемно-транспортные устройства, а внутри бункеров снизу перекрытий - петли для крепления талей и других монтажных средств.
 
7.2.22 Бункеры должны оснащаться устройствами для механической очистки стен и удаления зависшего сыпучего материала, чтобы исключалась необходимость спуска людей в них.
Теги:
· ПБ716_2_da0bdbf3-3c00-449a-8650-d8503589fa2a
76. Какие нагрузки не учитываются при расчете силосов? 
1) Возникающие при изготовлении, перевозке и монтаже сборных конструкций.
2) Возникающие при изменении температур наружного воздуха.
3) Возникающие от давления при взрыве.
4) Возникающие от столкновений транспортных средств с частями сооружения.
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7.3.23 Конструкции силосов необходимо рассчитывать на нагрузки и воздействия в соответствии с требованиями СП 20.13330. При расчете силосов должны быть также учтены нагрузки и воздействия:
 
временные - от веса сыпучих материалов, части горизонтального давления и трения сыпучих материалов о стены силосов, веса технологического оборудования [не менее 2 кПа (200 кгс/м2)], усадки и ползучести бетона, крена и неравномерных осадок;
 
кратковременные - возникающие при изготовлении, перевозке и монтаже сборных конструкций, при изменении температур наружного воздуха, от части горизонтального неравномерного давления сыпучих материалов, от давления воздуха, нагнетаемого в силос, при активной вентиляции и гомогенизации;
 
особые - от давления при взрыве.
Теги:
· ПБ716_2_ab75f6e2-ffcc-47a9-8862-60f6e03e3e1a
77. Какую марку бетона следует принимать при проектировании сборных железобетонных элементов стен силосов? 
1) Не ниже В12,5.
2) Не ниже В15.
3) Не ниже В20.
4) Не ниже В25.
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7.3.48 Стены монолитных железобетонных силосов следует проектировать из бетона класса не ниже В15, а сборные железобетонные элементы стен - из бетона класса не ниже В25.
 
Марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости следует принимать по таблице 1 п.4.16 настоящего свода правил.
Теги:
· ПБ716_2_ac3731e7-c5a4-4328-b991-120e747746f5
78. В каком положении нарушены требования Свода правил СП 43.13330.2012 при расчете конструкций силосов и их элементов? 
1) При определении давления на грунт под подошвой фундамента силосов следует учитывать только нагрузку, возникающую при полной загрузке силосов сыпучими материалами.
2) Расчет оснований сблокированных и отдельно стоящих силосов, возводимых на нескальных грунтах, должен производиться по предельным состояниям второй группы (по деформациям) с учетом ветровой нагрузки.
3) По периметру наружных стен силосных корпусов высотой до верха карниза более 10 м следует предусматривать на кровле решетчатые ограждения высотой не менее 0,6 м из негорючих материалов.
4) Следует предусматривать мероприятия по взрывозащите и защите от статического электричества при проектировании силосов для сыпучих материалов, пыль которых способна образовать взрывоопасные концентрации.
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7.3.49 Расчет оснований сблокированных и отдельно стоящих силосов, возводимых на нескальных грунтах, должен производиться по предельным состояниям второй группы (по деформациям) в соответствии с требованиями СП 22.13330.
 
При расчете деформации оснований ветровая нагрузка включается в основное сочетание нагрузок.
 
7.3.50 При определении крена фундаментов корпусов в виде жестко сблокированных силосов на общей фундаментной плите в условиях отсутствия влияния соседних корпусов учитывается повышенный модуль деформации грунта. Повышение модуля деформации грунта обеспечивается предварительным обжатием грунта первичной равномерной загрузкой силосов длительностью не менее двух месяцев.
 
7.3.51 При определении давления на грунт под подошвой фундамента следует учитывать как случай полной загрузки силосов сыпучими материалами, так и случай разгрузки некоторых из силосов в количестве, создающем наиболее невыгодное сочетание нагрузок.
 
7.3.52 Колонны подсилосного этажа следует рассчитывать по схеме стоек, заделанных в фундамент, с учетом фактического защемления в днище силоса.
 
7.3.53 При расчете колонн должны учитываться дополнительные усилия изгиба и сжатия при наклоне корпуса (принимаемом равным 0,004) от неравномерной осадки, а также дополнительный изгибающий момент, вызываемый отклонением верха колонн и смещениями сборных плит днища и воронок в пределах допусков.
 
7.3.54. Эвакуационные лестницы следует проектировать с шириной марша не менее 0,8 м и с уклоном не более 1:1. Наружные стальные маршевые лестницы, используемые для эвакуации людей, следует проектировать шириной не менее 0,7 м с уклоном маршей не более 1:1, ограждением высотой 1 м и площадками, расположенными по высоте на расстоянии не более 8 м.
(п. 7.3.54 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 726/пр)
 
7.3.55. По периметру наружных стен силосных корпусов высотой до верха карниза более 10 м следует предусматривать на кровле решетчатые ограждения высотой не менее 0,6 м из негорючих (НГ) материалов.
(п. 7.3.55 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 726/пр)
 
7.3.56 При проектировании силосов для сыпучих материалов, пыль которых способна образовать при загрузке или разгрузке силосов взрывоопасные концентрации, должны предусматриваться мероприятия, исключающие возможность взрывов, а также предупреждающие появление электростатических разрядов.
Теги:
· ПБ716_2_ac3731e7-c5a4-4328-b991-120e747746f5
79. Какие нормы по проектированию наружных и располагаемых внутри зданий этажерок указаны неверно? 
1) По наружному периметру этажерок и площадок необходимо предусматривать ограждения высотой 1 м. Нижняя часть ограждения должна иметь сплошной борт высотой 0,14 м.
2) Площадь перекрытия этажерок должна обеспечивать проход шириной не менее 1 м при постоянном обслуживании оборудования.
3) Наружные этажерки следует рассчитывать на снеговую и ветровую нагрузки. На верхнем ярусе снеговую нагрузку надлежит учитывать полностью, а на промежуточных ярусах - в размере 50 %.
4) Опирание площадок и лестниц на оборудование, являющееся источником вибрации, допускается в исключительных случаях.
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8.1.1 Нормы настоящего раздела следует соблюдать при проектировании наружных и располагаемых внутри зданий этажерок, предназначаемых для опирания технологического оборудования и прокладки трубопроводов, а также площадок для обслуживания оборудования и размещения материалов, необходимых для ремонта.
 
8.1.2 Этажерки должны проектироваться с таким расчетом, чтобы площади перекрытий использовались, как правило, не менее чем на 70-80% (в используемую площадь должны включаться площадь оборудования с добавлением вокруг него площади, обеспечивающей проход шириной не менее 1 м при постоянном обслуживании оборудования и 0,8 м при его периодическом обслуживании, а также площади монтажных площадок, проемов и лестниц).
 
8.1.3 Этажерки должны, как правило, проектироваться с сетками колонн 6х6, 9х6, 12х6 м (шаг колонн 6 м). Высота ярусов этажерок выбирается исходя из технологических требований.
 
Отметки площадок должны быть кратными 0,6 м.
 
8.1.4 Конструкции этажерок и площадок (колонны, балки, перекрытия) следует проектировать из сборного железобетона, из стальных профилей, листов и профилированного настила.
 
Для производств с технологическими процессами, изменяющимися не реже чем через пять лет, конструкции этажерок проектируются, как правило, стальными.
 
8.1.5 В стальных этажерках, для которых требуется обетонирование их элементов, бетон должен включаться в совместную работу с каркасом.
 
8.1.6 Этажерки, на которых размещается оборудование, вызывающее вибрации, как правило, не должны соединяться с каркасом здания, а оборудование на них следует устанавливать на виброизоляторах.
 
8.1.7 Наружные этажерки следует рассчитывать на снеговую и ветровую нагрузки в соответствии с требованиями СП 20.13330 с учетом следующих дополнительных требований: на верхнем ярусе снеговую нагрузку надлежит учитывать полностью, а на промежуточных ярусах - в размере 50%. Ветровую нагрузку следует принимать с учетом воздействия ветра на оборудование.
 
8.1.8 Опирание площадок и лестниц следует предусматривать, как правило, непосредственно на оборудование, когда это допустимо по несущей способности и конструктивному решению, за исключением оборудования, являющегося источником вибрации.
 
8.1.9 По наружному периметру этажерок и площадок, открытых проемов в перекрытиях, лестниц и площадок лестниц (в том числе площадок на колонных аппаратах) необходимо предусматривать ограждения высотой 1 м.
 
Нижняя часть ограждения должна иметь сплошной борт высотой 0,14 м.
Теги:
· ПБ716_2_5667b9cf-3b02-45e8-a536-13fdc7cfd62c
80. На какие из перечисленных нагрузок следует рассчитывать пролетные строения и опоры конвейерных и пешеходных галерей и эстакад? 
1) Только на нагрузки от атмосферных воздействий.
2) Только на продольные нагрузки, передающиеся от ленточных конвейеров,                           и динамические нагрузки, создаваемые подвижными частями конвейера.
3) Только на нагрузки, возникающие от веса транспортируемого на ленте груза, веса просыпи, ремонтных материалов и людей.
4) На все перечисленные нагрузки, включая вертикальные нагрузки от собственного веса галерей и конвейера.
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8.4.4 Пролетные строения и опоры галерей и эстакад следует рассчитывать на:
 
нагрузки от атмосферных воздействий (снег, ветер, перепад температур);
 
вертикальные нагрузки от собственного веса галерей, конвейера, транспортируемого на ленте груза, веса просыпи, ремонтных материалов и людей;
 
продольные нагрузки, передающиеся от ленточных конвейеров;
 
динамические нагрузки, создаваемые подвижными частями конвейера.
Теги:
· ПБ716_2_c86e6210-c4d2-41ff-b33e-5506df191f31
81. Какие требования к проектированию эстакад под железную дорогу колеи 1520 мм не соответствуют Своду правил? 
1) Эстакады высотой до 3 м следует, как правило, проектировать из железобетонных конструкций или бетонных блоков, располагаемых с обеих сторон железнодорожного пути и связанных между собой, с заполнением пространства между ними утрамбованным дренирующим материалом.
2) При обращении и разгрузке на эстакаде вагонов-самосвалов дополнительно следует производить расчет на нагрузку от вагонов-самосвалов в момент разгрузки, принимая нормативное значение вертикального давления на упорный рельс 70 %.
3) Нормативную временную вертикальную нагрузку следует принимать по                           СП 35.13330, но не менее СК = 14. Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от ударов подвижного состава следует определять в зависимости от расчетной скорости движения по эстакаде.
83. Текст помощи
СП 43.13330.2012 
 
8.5.1 Требования настоящего раздела следует соблюдать при проектировании эстакад под железную дорогу колеи 1520 мм, предназначенных для разгрузки из вагонов сыпучих материалов.
 
Указания по проектированию сливоналивных эстакад приведены в [12].
 
8.5.2 Эстакады могут применяться как тупиковые, так и проходные. В конце тупиковых эстакад необходимо предусматривать путевой упор.
 
8.5.3 Железнодорожные пути на разгрузочных эстакадах следует располагать в продольном профиле на горизонтальной площадке, в плане - на прямом участке. Допускается при технико-экономическом обосновании расположение эстакады на кривых участках железнодорожного пути в соответствии с требованиями СП 37.13330. Следует обеспечивать водоотвод и в необходимых случаях твердое покрытие в зоне первичного штабеля.
 
8.5.4 Высоту эстакады (расстояние от головки рельсов на эстакаде до планировочной отметки земли) следует принимать равной 1,8, 3, 6, 9 м. Допускается принимать и другую высоту, если это обусловливается местными условиями строительства и заданным объемом разгружаемого сыпучего материала.
 
Длину эстакады следует назначать в соответствии с технологическими расчетами и с учетом местных условий строительства эстакады.
 
8.5.5 Эстакады высотой до 3 м следует, как правило, проектировать из железобетонных конструкций или бетонных блоков, располагаемых с обеих сторон железнодорожного пути и связанных между собой, с заполнением пространства между ними утрамбованным дренирующим материалом.
 
Эстакады высотой более 3 м следует проектировать балочной конструкции с железобетонными монолитными или сборными опорами с шагом 12 м и стальными или сборными предварительно напряженными железобетонными пролетными строениями.
 
8.5.6 Эстакады следует рассчитывать в соответствии с требованиями СП 35.13330 на следующие временные нагрузки:
 
нормативную временную вертикальную нагрузку следует принимать по СП 35.13330, но не менее СК=14. Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от ударов подвижного состава следует определять в зависимости от расчетной скорости движения по эстакаде;
 
Примечание - СК - условная эквивалентная равномерно распределенная нормативная нагрузка от подвижного состава железных дорог на 1 м пути.
 
при обращении и разгрузке на эстакаде вагонов-самосвалов дополнительно следует производить расчет на нагрузку от вагонов-самосвалов в момент разгрузки, принимая нормативное значение вертикального давления на упорный рельс 80%, а на рельс, противоположный направлению выгрузки, - 20% полной временной вертикальной нагрузки. Нормативную горизонтальную силу от поперечного удара, приложенную к головке упорного рельса, следует принимать 20% временной вертикальной нагрузки на упорный рельс.
 
Расчетное значение вертикального давления и горизонтальной силы от поперечного удара следует принимать с коэффициентом надежности по нагрузке 1,25. Расчетную горизонтальную нагрузку на противоположный рельс следует принимать равной нулю.
 
Эстакады массивные или из подпорных стен с засыпкой следует рассчитывать без учета динамического коэффициента.
 
Элементы пролетных строений и опор эстакад балочной конструкции следует рассчитывать с учетом динамического коэффициента, принимаемого:
 
для вагонов-самосвалов в момент разгрузки - 1,1 к вертикальному давлению на упорный рельс;
 
для остальных видов подвижного состава - согласно требованиям СП 35.13330, при этом значение динамического коэффициента может быть уменьшено в зависимости от скорости движения по эстакаде, но не менее 1,1.
 
8.5.7 По условиям самоочистки и надежности в эксплуатации верхнее строение железнодорожного пути на эстакадах следует принимать усиленной конструкции, предусматривая защитные мероприятия для его элементов, а также беспрепятственную замену их при ремонтных работах.
 
8.5.8 Эстакады высотой до 3 м должны быть оборудованы передвижными обслуживающими площадками. Для эстакад высотой 3 м и более следует предусматривать, как правило, стационарные площадки.
 
Эстакады, предназначенные для разгрузки только вагонов-самосвалов, допускается оборудовать обслуживающей площадкой, располагаемой со стороны, противоположной разгрузке.
 
Примечание - При использовании электропневматической дистанционной системы управления разгрузкой вагонов-самосвалов эстакады следует проектировать без площадок обслуживания.
 
8.5.9 Для обслуживания и ремонта эстакады по ее концам надлежит предусматривать стальные лестницы шириной не менее 0,7 м, с уклоном не более 60° и с ограждением по ГОСТ 23120.
 
8.5.10 При тяжелом режиме работы конструкции эстакад [разгрузка материала кусками массой более 0,5 кН (50 кгс), разгрузка материала с температурой более 50 °С, разгрузка химически активных материалов] необходимо предусматривать механическую, антикоррозионную и термическую защиту элементов конструкций эстакады.
Теги:
· ПБ716_2_5bf49f60-72b6-4d2e-9889-9c29eeeeee4b
82. В каком случае допускается размещать объекты хранения и переработки растительного сырья в санитарно-защитной зоне предприятий, относимых по выделению производственных вредностей в окружающую среду к I и II классу?
1) Только при соответствующем обосновании в проектной документации.
2) Только при согласовании с территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3) Не допускается ни в каком случае.
4) Допускается в любом случае.
84. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
 
4.6. Размещение предприятий должно обеспечивать минимальное расстояние перевозок сырья и готовой продукции, в том числе приближение зернохранилищ к местам производства зерна.
 
При этом мельзаводы и комбикормовые заводы следует размещать ближе к местам потребления, а крупозаводы, зернохранилища (за исключением производственных) - к местам производства сырья (зерна).
 
Предприятия не допускается размещать в санитарно-защитной зоне предприятий, относимых по выделению производственных вредностей в окружающую среду к I и II классам в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
 
Перечень предприятий, относимых по выделению производственных вредностей к I и II классам, приведен в [2].
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 N 979/пр)
Теги:
· ПБ716_2_f90e8dde-6b46-4e24-8aeb-d0cfa84f34e9
83. Какой этажности допускается проектировать здания I и II степеней огнестойкости категории Б мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности? 
1) До трех включительно.
2) До пяти включительно.
3) До восьми включительно.
4) Не ограничивается.
85. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
 
6.8.1 Проектирование производственных зданий предприятий следует осуществлять в соответствии с СП 56.13330, ГОСТ 28984 с учетом требований настоящего подраздела.
 
Производственные здания (корпуса) зерноперерабатывающих предприятий (мельниц,  крупяных, комбикормовых заводов) следует проектировать многоэтажными и одноэтажными каркасными с сетками колонн и высотой этажей в зависимости от технологии производства.
 
Рабочие здания элеваторов следует проектировать многоэтажными каркасными, а также в виде силосного сооружения из сблокированных силосов с производственными помещениями, расположенными в силосной части (в том числе над и под силосами), с пролетами и высотой этажей в зависимости от технологии производства.
 
Стены силосов, примыкающих к производственным помещениям, должны иметь предел огнестойкости не менее R120.
 
Число этажей зданий I и II степеней огнестойкости категории Б мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности допускается до восьми включительно, а рабочих зданий элеваторов - не ограничивается при высоте не более 60 м от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа (высота последнего не более 6 м). Допускается увеличение высоты рабочих зданий элеваторов при согласовании с органами пожарного надзора в установленном порядке.
Теги:
· ПБ716_2_638d71df-d884-4181-995e-3731bf810dda
84. С каким пределом огнестойкости должны проектироваться ограждающие конструкции лестничных клеток? 
1) Не менее REI 45.
2) Не менее REI 30.
3) Не менее REI 15.
86. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
 
6.8.6 В производственных помещениях следует предусматривать железобетонные и стальные лестницы с защитой, обеспечивающей требуемый предел огнестойкости. Уклон стальных лестниц следует принимать не менее 1:1. В стесненных местах допускается увеличение уклона стальных лестниц до 1,7:1. Ограждающие конструкции лестничных клеток должны проектироваться из материалов группы НГ с пределом огнестойкости не менее REI 45.
 
Размеры лестниц следует принимать по СП 56.13330. Для эвакуации не более 50 человек допускается принимать ширину лестничных маршей 0,9 м и уклон 1:1,5.
 
Лестничные клетки многоэтажных производственных зданий должны быть изолированы от помещений категории Б воздушными зонами или тамбур-шлюзами.
 
В производственных зданиях категории Б при высоте здания от планировочной отметки земли до уровня пола последнего этажа более 30 м необходимо предусматривать незадымленные лестничные клетки типа H1 (с входом в лестничную клетку через наружную воздушную зону) или типа Н3 (с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз).
 
Допускается предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н2.
 
В рабочих зданиях элеваторов допускаются незадымляемые лестничные клетки типа H1 (с выходом через наружную воздушную зону по балконам и лоджиям).
Теги:
· ПБ716_2_638d71df-d884-4181-995e-3731bf810dda
85. Каким образом следует проектировать лестничные марши для эвакуации не более 50 человек? 
1) Допускается принимать ширину лестничных маршей 0,8 м и уклон 1:1,75.
2) Допускается принимать ширину лестничных маршей 0,9 м и уклон 1:1,5.
3) Допускается принимать ширину лестничных маршей 1,2 м и уклон 1:1,5.
4) Допускается принимать ширину лестничных маршей 1,5 м и уклон 1:1,2.
87. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
 
6.8.6 В производственных помещениях следует предусматривать железобетонные и стальные лестницы с защитой, обеспечивающей требуемый предел огнестойкости. Уклон стальных лестниц следует принимать не менее 1:1. В стесненных местах допускается увеличение уклона стальных лестниц до 1,7:1. Ограждающие конструкции лестничных клеток должны проектироваться из материалов группы НГ с пределом огнестойкости не менее REI 45.
 
Размеры лестниц следует принимать по СП 56.13330. Для эвакуации не более 50 человек допускается принимать ширину лестничных маршей 0,9 м и уклон 1:1,5.
 
Лестничные клетки многоэтажных производственных зданий должны быть изолированы от помещений категории Б воздушными зонами или тамбур-шлюзами.
 
В производственных зданиях категории Б при высоте здания от планировочной отметки земли до уровня пола последнего этажа более 30 м необходимо предусматривать незадымленные лестничные клетки типа H1 (с входом в лестничную клетку через наружную воздушную зону) или типа Н3 (с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз).
 
Допускается предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н2.
 
В рабочих зданиях элеваторов допускаются незадымляемые лестничные клетки типа H1 (с выходом через наружную воздушную зону по балконам и лоджиям).
Теги:
· ПБ716_2_638d71df-d884-4181-995e-3731bf810dda
86. Какое требование по оснащению производственных помещений лифтами указано неверно? 
1) В производственных зданиях предусматривается пассажирский лифт для постоянно работающих людей на этажах, расположенных выше 15 м от уровня входа в здание.
2) Тамбур-шлюзы могут устраиваться общими для двух помещений (при условии, что в помещении категории Б имеется второй эвакуационный выход).
3) Грузовой лифт в производственных зданиях следует предусматривать при наличии требований технологии производства.
4) В производственных зданиях высотой более 15 м один из лифтов должен быть рассчитан на перевозку пожарных подразделений и отвечать требованиям регламента.
88. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
 
6.8.9 В производственных зданиях предусматривается пассажирский лифт для постоянно работающих людей на этажах, расположенных выше 15 м от уровня входа в здание.
 
Лифт допускается не предусматривать в производственном здании, соединенным поэтажно с другим зданием, которое оборудовано пассажирским лифтом, при условии, что наибольшее расстояние от рабочего места до лифта составляет не более 150 м, а при отсутствии работающих постоянно - не более 200 м.
(пункт в редакции Изменения N 1, утвержденного Приказом Минстроя России от 30 декабря 2015 N 979/пр)
 
Грузовой лифт в производственных зданиях следует предусматривать при наличии требований технологии производства, при этом выходы в помещениях категории Б и В должны быть устроены через тамбур-шлюзы (для категории Б - с подпором воздуха во время пожара 20 Па (2 кгс/м2). Размеры тамбур-шлюза следует назначать с учетом габаритов перевозимого оборудования.
 
В производственных зданиях высотой более 28 м один из лифтов должен быть рассчитан на перевозку пожарных подразделений и отвечать требованиям [15].
 
При устройстве лифтовых холлов с выходами на лестничные клетки, отделенными противопожарными дверями, допускается предусматривать на выходах из производственных помещений в холлы тамбур-шлюзы, общие для лифтов и лестничных клеток. При этом подпор воздуха в шахтах лифтов предусматривать не следует.
 
Двери в тамбур-шлюзах со стороны производственных помещений категории Б должны открываться внутрь этих помещений (для предотвращения возможности распространения взрыва из производственного помещения категории Б на лестничную клетку или другое производственное помещение).
 
В тамбур-шлюзах при помещениях категории Б (с выделением горючей пыли), в том числе в тамбур-шлюзах на выходах из помещений в лестничные клетки, не требуется подача воздуха для подпора. Тамбур-шлюзы могут устраиваться общими для двух помещений (при условии, что в помещении категории Б имеется второй эвакуационный выход).
Теги:
· ПБ716_2_66d8d46a-5c25-4fc9-835d-88fac2c4b752
87. Что запрещено при проектировании путей эвакуации зданий и сооружений по хранению и переработке зерна? 
1) Предусматривать не менее двух выходов из каждого производственного помещения.
2) Предусматривать в качестве второго эвакуационного выхода с третьего этажа зданий с помещениями категории В или Б и количеством работающих на каждом этаже более 15 человек наружную открытую лестницу.
3) Предусматривать один эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке или наружной открытой лестнице 3-го типа в зданиях и сооружениях, где на этаже выше первого нет постоянных рабочих мест.
89. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
  
6.8.10 Эвакуационные пути и выходы должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий. Их проектирование осуществляется в соответствии с требованиями СП 1.13130.
 
Запрещается установка на путях эвакуации производственного оборудования, а также их загромождение.
 
Количество эвакуационных выходов из каждого производственного помещения и здания предусматривается не менее двух.
 
В многоэтажных зданиях наружные стальные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, следует размещать у глухих участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против остекленных проемов, при этом со стороны остекления лестницы должны иметь сплошное ограждение из негорючих материалов, а выходы с этажей на лестницы располагаться вне ограждения.
 
6.8.11 В зданиях и сооружениях, где на этаже выше первого нет постоянных рабочих мест, допускается предусматривать один эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке или наружной открытой лестнице 3-го типа.
 
6.8.12 В качестве второго эвакуационного выхода со второго и вышерасположенных этажей зданий с помещениями категории В или Б допускается предусматривать наружную открытую лестницу, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает 10 чел., на всех этажах - 30 чел., и площадь этажа не превышает 1600 м2  (без учета примыкающих силосных корпусов).
Теги:
· ПБ716_2_50e96cfa-49fc-4de0-8da8-35d77d95613f
88. Какими следует проектировать участки перекрытий производственных зданий                  с большим числом технологических отверстий?
1) Только сборными.
2) Только сборно-монолитными.
3) Только монолитными.
4) Сборно-монолитными или монолитными.
90. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
 
6.8.19 Участки перекрытий с большим числом технологических отверстий следует проектировать сборно-монолитными или монолитными.
 
Все отверстия в перекрытиях после установки оборудования должны быть заделаны бетоном.
Теги:
· ПБ716_2_ec520755-68b4-46ff-a0b4-5ee12221bcbe
89. При каком диаметре силосы следует проектировать отдельно стоящими? 
1) 7 м.
2) 10 м.
3) Более 12 м.
91. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
 
6.9.3 Силосы допускается проектировать как отдельно стоящими, так и сблокированными в корпуса. При диаметре более 12 м силосы следует проектировать отдельно стоящими.
Теги:
· ПБ716_2_e44939c9-3706-45d4-be2a-e05a096a4a22
90. Что из перечисленного должны содержать и предусматривать проекты силосов                  и силосных корпусов?
1) Только указания по режиму первичной и эксплуатационной загрузок и разгрузки силосов.
2) Только указания по наблюдению за осадками этих сооружений.
3) Только установку осадочных марок.
4) Только установку реперов.
5) Все перечисленное.
92. Текст помощи
СП 108.13330.2012 
 
6.9.18 Проекты силосов и силосных корпусов должны содержать указания по режиму первичной и эксплуатационной загрузок и разгрузки силосов, по наблюдению за осадками этих сооружений, а также предусматривать установку осадочных марок и реперов.
 
Все кольцевые или коробчатые элементы сборных стен силосов и силосных корпусов должны быть надежно связаны между собой по вертикали. Связь между сборными элементами осуществляется сцеплением раствора в горизонтальных швах (толщиной 20-30 мм), арматурой, устанавливаемой в стыках элементов, путем сварки закладных деталей или установки болтов.
 
Соединение с закладными деталями следует применять при специальном обосновании (возникновении растягивающих и больших сдвигающих усилий, например, при сейсмических воздействиях и др.).
 
При горизонтальной разрезке сборных стен круглых силосов в целях увеличения надежности вертикальных стыков криволинейных элементов рекомендуется предусматривать перевязку вертикальных швов.
 
Связь между сборными элементами в вертикальных стыках следует предусматривать с помощью болтовых сопряжений, сваркой закладных деталей и обжатием напрягаемой арматурой.
 
Допускается также при соответствующем обосновании замена болтовых и сварных сопряжений арматурой, уложенной в горизонтальных швах в местах стыков элементов.
 
При подборе марок и класса арматуры для армирования силосов в зависимости от характера действующих нагрузок и от расчетной температуры надлежит учитывать требования СП 63.13330. 
Теги:
· ПБ716_2_69d17a78-b076-40d6-91d1-f44924bba818
91. Каким должно быть минимальное расстояние от верха насыпи зерна до низа несущих конструкций покрытия? 
1) 1,2 м.
2) 1,0 м.
3) 0,8 м.
4) 0,5 м.
93. Текст помощи
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6.10.1 Здания зерноскладов следует проектировать одноэтажными в виде прямоугольника в плане, без перепадов высот, с унифицированными объемно-планировочными параметрами:
 
6 и 12 м - пролеты;
 
6 м - шаг опор;
 
3,6 м - высота помещений у стен.
 
Следует учитывать требования ГОСТ 28984.
 
Примечания
 
1 В зерноскладах из местных строительных материалов с деревянным внутренним каркасом допускается принимать пролеты между опорами менее 6 м, а также изменять высоту стен (увеличивать или уменьшать) при условии выполнения требований эксплуатации и соответствующем обосновании.
 
2 Допускается проектировать однопролетные сводчатые зерносклады с пролетами 18 и 24 м.
 
3 Расстояние от верха насыпи зерна до низа несущих конструкций покрытия следует принимать не менее 0,5 м.
Теги:
· ПБ716_2_e44939c9-3706-45d4-be2a-e05a096a4a22
92. Что запрещается при проектировании складов по хранению и переработке зерна? 
1) Располагать у торца зданий тарных складов на первом этаже зарядную станцию для аккумуляторных погрузчиков.
2) Принимать сетку колонн 6х6 м и высоту этажей 4,8 м для многоэтажных складов тарных грузов.
3) Применять перекрытия складов тарных грузов сборно-монолитными с устройством монолитного железобетонного слоя поверх сборных железобетонных плит.
4) Проектировать здания половохранилищ двухэтажными и располагать в них вспомогательные помещения.Текст помощи
94. СП 108.13330.2012 
 
6.10.13 Склады готовой продукции в виде тарных грузов (мешков и пакетов с мукой, комбикормами) следует проектировать одноэтажными или многоэтажными (не более шести этажей). Склады сырья комбикормовых предприятий следует проектировать одноэтажными.
 
Для одноэтажных складов принимают сетку колонн 9х6, 12х6 и 18х6 м, высоту стен 6 и 7,2 м. Для многоэтажных складов следует принимать сетку колонн 6х6 м и высоту этажей 4,8 м, для верхнего этажа - также сетку колонн 12х6 и 18х6 м.
 
6.10.14 В зданиях складов тарных грузов на первом этаже у торца допускается располагать зарядную станцию для аккумуляторных погрузчиков. Число одновременно заряжаемых батарей при этом должно быть не более пяти.
 
Ограждающие конструкции зарядного помещения должны иметь предел огнестойкости не менее R15 и нулевой предел распространения огня.
 
Зарядная станция должна быть отделена от остальных складских помещений противопожарными стенами II типа и перекрытиями III типа и иметь обособленный выход.
 
6.10.15 Здания складов активного вентилирования и половохранилища следует проектировать одноэтажными, без чердаков.
 
Расположение вспомогательных помещений в здании половохранилища не допускается.
 
6.10.16 Внутри многоэтажных зданий складов тарных грузов следует предусматривать (при наличии технологических требований) грузовой лифт с устройством тамбур-шлюзов перед выездами.
 
Размеры тамбур-шлюза должны соответствовать габаритам перевозимого груза.
 
6.10.19. Перекрытия складов тарных грузов следует проектировать сборно-монолитными с устройством монолитного железобетонного слоя поверх сборных железобетонных плит. Участки перекрытий, на которые исключено воздействие нагрузок от колес погрузчиков, допускается проектировать сборными железобетонными.
Теги:
· ПБ716_2_f31bbf0f-7a43-4b0a-be73-0a03b93e5857
93. Какой крен допускается для фундаментных плит силосных корпусов                               с несколькими подсилосными этажами? 
1) Не более 0,002.
2) Не более 0,0025.
3) Не более 0,003.
4) Не более 0,004.
95. Текст помощи
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8.7.7.  Предельные значения средних осадок и кренов, указанные в СП 22.13330, могут быть увеличены при соответствующем обосновании.
 
Для силосных корпусов с несколькими подсилосными этажами крен фундаментных плит должен быть не более 0,002, средняя осадка - не должна превышать 16 см.
 
Для стальных отдельно стоящих силосов относительная разность осадок должна быть не более 0,004, средняя осадка - не должна превышать 15 см.
Теги:
· ПБ716_2_e9275df1-ecd9-4f99-8ff0-2b307f6a9e62
94. Какую температуру теплоносителя следует принимать для систем отопления                и теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок по условиям обеспечения пожарной безопасности помещений категорий А и Б?  
1) Не более 110 °С.
2) Не более 130 °С.
3) Не более 150 °С.
96. Текст помощи
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9.3.6. Температуру теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок по условиям обеспечения пожарной безопасности зданий следует принимать не менее чем на 20 °С ниже температуры воспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более:
 
110 °С - в помещениях категорий А и Б;
 
130 °С - в производственных помещениях категорий В1-В4 с выделением горючей пыли;
 
150 °С - в помещениях иного назначения (в том числе в помещениях категорий В1-В4 без выделения или с выделением негорючей пыли).
 
Теплоноситель в системах отопления с местными нагревательными приборами следует принимать не более 110 °С.
Теги:
· ПБ716_2_03457b96-bbc1-47c8-a22e-ec4c02ae539a
95. К какой категории по надежности электроснабжения следует относить электроприемники предприятий по хранению и переработке зерна? 
1) К первой категории.
2) Ко второй категории.
3) К третьей категории.Текст помощиСП 108.13330.2012 
97.  
10.1. Электроприемники всех предприятий по надежности электроснабжения следует относить ко 2-й категории.
 
Категория электроснабжения объектов, имеющих насосные станции, должна быть не ниже категории их надежности, при этом один из источников питания допускается принимать мощностью, удовлетворяющей потребности только насосной станции, с учетом требований СП 31.13330.
 
10.2. Электрические установки зданий и сооружений следует проектировать с учетом условий окружающей среды и классификации помещений и электроустановок по взрывоопасности, пожароопасности и опасности поражения людей электрическим током.м [4].
(пункт в редакции Изменения N 1, утвержденного Приказом Минстроя России от 30 декабря 2015 N 979/пр)
Теги:
· ПБ716_2_5746908a-b5d4-4997-a781-ce54fc925692
96. Какие существуют степени сейсмической опасности? 
1) А (10 %), В (5 %), С (1 %).
2) А (10 %), В (5 %), С (2 %).
3) А (10 %), В (8 %), С (1 %).
98. Текст помощи
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4.3. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - карта А, 5 % - карта В, 1% - карта С вероятности возможного превышения (или 90%, 95% и 99% вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С). Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет приведен в Приложении А.
 
Решение о выборе карты для оценки сейсмичности района при проектировании конкретного объекта принимает заказчик по представлению генерального проектировщика, при необходимости основываясь на заключениях компетентной организации.
 
Для уточнения сейсмичности района строительства объектов повышенной ответственности, перечисленных в позиции 1 таблицы 3, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования.
Теги:
· ПБ716_2_225150cd-c80f-4f8a-b303-3a70a47732ba
97. К какой категории по сейсмическим свойствам относятся глинистые грунты                  с показателем консистенции IL > 0,5? 
1) К I категории.
2) Ко II категории.
3) К III категории.
99. Текст помощи
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Таблица 1
 
Расчетная сейсмичность площадки строительства
 
 
Теги:
· ПБ716_2_225150cd-c80f-4f8a-b303-3a70a47732ba
98. К какой категории по сейсмическим свойствам относятся твердомерзлые грунты при температуре выше -2 °С при строительстве и эксплуатации по принципу I при скорости поперечных волн от 250 до 700 м/с? 
1) К I категории.
2) Ко II категории.
3) К III категории.
100. Текст помощи
СП 14.13330.2014 
 
Таблица 1
 
Расчетная сейсмичность площадки строительства
 
Теги:
· ПБ716_2_225150cd-c80f-4f8a-b303-3a70a47732ba
99. В каком случае у зданий и сооружений антисейсмические швы допускается не устраивать? 
1) Если здание или сооружение имеет сложную форму в плане.
2) Если смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м                      и более.
3) Если смежные участки здания или сооружения имеют существенные отличия друг от друга по жесткости и (или) массе.
4) Если одноэтажные здания высотой до 10 м имеют расчетную сейсмичность                7 баллов.
101. Текст помощи
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6.1.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
 
здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
 
смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более, а также существенные отличия друг от друга по жесткости и (или) массе.
 
Допускается устройство антисейсмических швов между высокой частью и 1-2-этажными пристраиваемыми частями зданий путем шарнирного опирания перекрытия пристройки на консоль высокой части. Глубина опирания должна быть не менее суммы взаимных перемещений плюс минимальная глубина опирания с обязательным устройством аварийных связей.
 
Для случаев, когда устройство осадочного шва не требуется, допускается не устраивать антисейсмические швы между зданием и стилобатом при расчетном обосновании совместности их работы и выполнении соответствующих конструктивных мероприятий.
 
Не допускается устройство антисейсмических швов внутри помещений, которые предназначены для постоянного проживания или длительного нахождения маломобильных групп населения.
 
В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать. 
Теги:
· ПБ716_2_225150cd-c80f-4f8a-b303-3a70a47732ba
100. Какое требование к проектированию оснований, фундаментов и стен подвалов         в сейсмических районах указано неверно? 
1) В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока.
2) В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее                     1 см².
3) По верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 200 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве трех стержней при расчетной сейсмичности 7 баллов.
102. Текст помощи
СП 14.13330.2014 
 
6.2 Основания, фундаменты и стены подвалов 
 
6.2.1 Проектирование фундаментов зданий следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по основаниям и фундаментам зданий и сооружений (СП 22.13330, СП 24.13330).
 
6.2.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимые на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне.
 
В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делают уступами; при этом фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне. Уступы подошв фундаментов выполняют высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных и до 1:3 для несвязных грунтов в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам с меньшей глубиной заложения.
 
При устройстве подвала под частью здания (отсека) следует стремиться к его симметричному расположению относительно главных осей.
 
6.2.3 Фундаменты высоких зданий (более 16 этажей) на нескальных грунтах следует, как правило, выполнять свайными, свайно-плитными или в виде сплошной фундаментной плиты с заглублением подошвы фундаментов относительно отметки отмостки не менее 2,5 м.
 
Вертикальная арматура стен и элементов каркаса, в которой расчетом на особое сочетание нагрузок допускается растяжение, должна быть надежно заанкерена в фундаменте.
 
6.2.4 При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов из бетонных блоков следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм.
 
В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется.
 
6.2.5 В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде непрерывной ленты.
 
Для заполнения швов между блоками следует применять цементный раствор марки не ниже 50.
 
6.2.6 В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см .
 
В зданиях до трех этажей включительно и сооружениях соответствующей высоты при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применение для кладки стен подвалов блоков пустотностью до 50%.
 
6.2.7 Гидроизоляцию в зданиях и сооружениях следует проектировать из условия недопустимости взаимных горизонтальных смещений фундаментов и основания грунта.
Теги:
· ПБ716_2_225150cd-c80f-4f8a-b303-3a70a47732ba
101. Что запрещено при устройстве лестниц производственных зданий и сооружений, проектируемых в сейсмических районах? 
1) Выполнять лестничные клетки в виде отдельно стоящих сооружений.
2) Заделывать в стены на глубину не менее 250 мм и заанкеривать междуэтажные лестничные площадки в каменных зданиях.
3) Выполнять лестницы с применением металлических или железобетонных косоуров с наборными ступенями.
4) Выполнять лестницы из монолитного железобетона.
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6.4 Лестницы 
 
6.4.1 Лестничные клетки устраивают, как правило, закрытыми с естественным освещением через окна в наружных стенах на каждом этаже. Расположение и число лестничных клеток - в соответствии с нормативными документами по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений, но не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех этажей.
 
Устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается.
 
6.4.2 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до пяти этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания.
 
Конструкции сборных лестничных маршей и узлов их креплений к несущим элементам зданий, как правило, не должны препятствовать взаимным горизонтальным смещениям смежных перекрытий. При этом лестничные марши должны быть надежно закреплены с одного конца, а конструкция опирания другого конца должна обеспечивать свободное смещение марша относительно опоры, не допуская его обрушения.
 
Допускается применять конструкции лестничных маршей, связанные с перекрытиями по обоим концам, при этом несущая способность лестничных маршей и узлов их креплений должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, возникающих при взаимном смещении перекрытий.
 
6.4.3 Лестницы следует выполнять из монолитного железобетона, из крупных сборных железобетонных элементов, соединяемых между собой с помощью сварки. Допускается устройство лестниц с применением металлических или железобетонных косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью сварки или на болтах косоуров с площадками и ступеней с косоурами и деревянных лестниц в деревянных зданиях.
 
6.4.4 Междуэтажные лестничные площадки следует заделывать в стены. В каменных зданиях площадки должны заделываться на глубину не менее 250 мм и заанкериваться. Лестничные площадки, располагаемые в уровне междуэтажных перекрытий, должны надежно связываться с антисейсмическими поясами или непосредственно с перекрытиями.
 
Устройство консольных ступеней, заделанных в каменную кладку, не допускается.
 
6.4.5 Конструкции лестничных клеток и узлы крепления должны обеспечивать условия безопасного использования лестниц при эвакуации в режиме чрезвычайных ситуаций.
Теги:
· ПБ716_2_4f730a59-d1bd-451f-ae9d-2fc1b4b1cb86
102. Что запрещается применять в качестве рабочей арматуры при проектировании железобетонных конструкций? 
1) Стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, В1500 и В1600.
2) Семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600.
3) Стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и А1000.
4) Арматурный прокат, имеющий полное относительное удлинение при максимальном напряжении δ max менее 2,5 %, а также арматурную проволоку класса В500.
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6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С.
 
6.7.4 В несущих элементах железобетонных конструкций не допускается применение стыкуемых дуговой сваркой отдельных стержней, сварных сеток и каркасов, а также анкерных стержней закладных деталей из арматурной стали класса А400 марки 35ГС.
 
6.7.5 В качестве напрягаемой арматуры следует преимущественно использовать стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и А1000, стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, В1500 и В1600 и семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600.
 
6.7.6 Не допускается применять в качестве рабочей арматуры как напрягаемой, так и без предварительного напряжения арматурный прокат, имеющий полное относительное удлинение при максимальном напряжении δ max  менее 2,5 %, а также арматурную проволоку класса В500.
Теги:
· ПБ716_2_0cf69309-84bf-4833-a614-1a92a0ee0aa3
103. При какой сейсмичности запрещаются выполнение кладки несущих, самонесущих стен, заполнение каркаса и перегородок в том числе усиленных армированием или железобетонными включениями, из кирпича (камня, блоков)? 
1) При сейсмичности 6 баллов.
2) При сейсмичности 7 баллов.
3) При сейсмичности 8 баллов.
4) При сейсмичности 9 баллов.
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6.14.1 Для возведения стен из каменной кладки применяют керамические кирпичи и камни, бетонные блоки, природные камни правильной формы и мелкие блоки.
 
Несущие каменные стены должны возводить из кладки на растворах со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем, с обязательным заполнением всех вертикальных швов раствором.
 
Кладка несущих стен без заполнения вертикальных швов раствором и без железобетонных обойм или включений допускается при применении керамических камней с пазо-гребневым соединением только на площадках с расчетной сейсмичностью 7 баллов и менее.
 
При расчетной сейсмичности 7 баллов допускается возведение несущих стен зданий из кладки на растворах с пластификаторами без применения специальных добавок, повышающих прочность сцепления раствора с кирпичом или камнем.
 
6.14.2 Запрещается при отрицательной температуре выполнение кладки несущих, самонесущих стен, заполнение каркаса и перегородок, в том числе усиленных армированием или железобетонными включениями, из кирпича (камня, блоков) при возведении зданий на площадках сейсмичностью 9 и более баллов.
 
При расчетной сейсмичности 8 баллов и менее допускается выполнение зимней кладки с обязательным включением в раствор добавок, обеспечивающих твердение раствора при отрицательных температурах.
 
Допускается ведение кладки в сейсмических районах при отрицательной температуре воздуха из подогретого до положительной температуры кирпича (камня, блока) на растворах без противоморозных добавок с дальнейшим укрыванием и выдержкой при положительной температуре до набора прочности раствором не менее 20% проектной. 
Теги:
· ПБ716_2_61e552b3-94b9-42eb-a836-6312f566f231
104. Какие требования к проектированию сейсмоизоляции зданий и сооружений указаны неверно? 
1) Устройства сопротивления ветровой нагрузке, установленные в изоляционном слое, должны быть расположены по периметру здания симметрично и равномерно.
2) Фундаменты под сейсмическими изоляторами могут быть ленточными, отдельно стоящими столбчатыми, плитными, сваями с ростверком и т.п. Отдельно стоящие столбчатые фундаменты должны быть соединены между собой жесткими связями.
3) Места устройства систем изоляции в плане следует располагать равномерно                  с учетом распределения вертикальных нагрузок. Расстояния между сейсмическими изоляторами под несущими стенами должны быть не более 5 метров.
4) Для обеспечения равномерного распределения горизонтальной и вертикальной сейсмических нагрузок, которым подвергаются изоляторы, над ними необходимо предусмотреть жесткую систему балок. Система верхних балок должна быть жестко связана с надземной частью сооружения.
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6.17 Сейсмоизоляция 
 
6.17.1 Систему сейсмической изоляции зданий и сооружений следует размещать, как правило, между фундаментом и надземной частью здания. При соответствующем обосновании сейсмическую изоляцию допускается размещать в уровне любого надземного этажа.
 
6.17.2 Фундаменты сооружений должны проектировать в соответствии с требованиями норм на проектирование оснований и фундаментов (СП 22.13330, СП 24.13330).
 
6.17.3 Фундаменты под сейсмическими изоляторами могут быть ленточными, отдельно стоящими столбчатыми, плитными, сваями с ростверком и т.п. Отдельно стоящие столбчатые фундаменты должны быть соединены между собой жесткими связями.
 
6.17.4 Для обеспечения равномерного распределения горизонтальной и вертикальной сейсмических нагрузок, которым подвергаются изоляторы, над ними необходимо предусмотреть жесткую систему балок. Система верхних балок должна быть жестко связана с надземной частью сооружения. Возникновение крутящих моментов в конструктивных элементах системы верхних балок недопустимо.
 
6.17.5 Сейсмозащита может быть запроектирована с применением одного или нескольких перечисленных элементов или их комбинаций: изоляторов, демпфирующих устройств, устройств сопротивления ветровым нагрузкам, устройств по ограничению перемещений.
 
6.17.6 Места устройства систем изоляции в плане следует располагать равномерно с учетом конфигурации здания и распределения вертикальных нагрузок. Расстояния между сейсмическими изоляторами под несущими стенами должны быть, как правило, не более 3 м. Предпочтительно изоляторы устанавливать в одном уровне.
 
6.17.7 Минимальный зазор между сооружением с изоляцией и окружающими подпорными стенами или другими сооружениями должен быть не менее максимального расчетного перемещения части здания, находящегося над сейсмической изоляцией.
 
6.17.8 При устройстве нескольких изоляторов на одном опорном элементе расстояние между двумя изоляторами должно обеспечивать их установку и замену.
 
6.17.9 Устройства сопротивления ветровой нагрузке, установленные в изоляционном слое, должны быть расположены по периметру здания симметрично и равномерно.
 
6.17.10 Следует обеспечивать надежные соединения устройств сейсмоизоляции с надземными конструкциями и фундаментом, а также проведение конструктивных мероприятий, обеспечивающих восприятие расчетных усилий в узлах.
 
6.17.11 Для обеспечения перемещений между изолированной частью сооружения и фундаментной частью в любом направлении без каких-либо повреждений элементов конструкций, в служебные коммуникации, т.е. трубопроводы и кабели, необходимо включать гибкие соединения и компенсаторы в уровне сейсмоизоляции.
 
6.17.12 Следует обеспечивать доступ персонала для контроля и замены всех элементов системы изоляции.
 
6.17.13 Степень огнестойкости системы сейсмоизоляции должна соответствовать требованиям норм по пожарной безопасности зданий - ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30403, ГОСТ Р 53292, ГОСТ Р 53295, СП 2.13130.
 
6.17.14 Для сооружений с сейсмоизоляцией должна быть разработана инструкция для периодического мониторинга, контроля и эксплуатации системы сейсмоизоляции, которая должна храниться в жилищно-эксплуатационной конторе.
Теги:
· ПБ716_2_c59e1ee5-d0f3-4e38-a40b-ebe2f9193322
105. На каких из перечисленных территорий не допускается размещать производственные объекты? 
1) Только в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения.
2) Только в зеленых зонах городов.
3) Только на землях особо охраняемых природных территорий.
4) На всех перечисленных, а также в районах развития опасных геологических               и инженерно-геологических процессов.
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4.4 Размещение объектов на территориях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством.
 
Размещение объектов и их групп не допускается: 
 
а) в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения; 
 
б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта; 
 
в) в зеленых зонах городов; 
 
г) на землях особо охраняемых природных территорий, в т.ч. заповедников и их охранных зон; 
 
д) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников; 
 
е) в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик; 
 
ж) в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий; 
 
з) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы; 
 
и) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб. 
 
Примечание - Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более или может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования объектов. 
Теги:
· ПБ716_2_54f65403-1758-443a-94bf-2e65eeaf687f
106. Какие из перечисленных мероприятий необходимо предусматривать в проектах и схемах планировочной организации земельных участков объектов и их групп? 
1) Только планировочное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта.
2) Только рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на объектах и между ними.
3) Только защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления                 и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами                и отбросами предприятий.
4) Все перечисленные мероприятия, включая восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.
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5.3 В проектах и схемах планировочной организации земельных участков объектов и их групп следует предусматривать:
 
а) планировочное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;
 
б) рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на объектах, между ними, с жилыми и иными зонами;
 
в) кооперирование участков основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие жилые и иные планировочные зоны поселения;
 
г) интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения объектов;
 
д) организацию единой сети обслуживания работающих;
 
е) возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;
 
ж) благоустройство территории;
 
з) создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих объектов и жилой застройкой;
 
и) защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;
 
к) восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.
Теги:
· ПБ716_2_56d8d36c-d994-4f49-8931-b5ded0b3c685
107. Какой надлежит принимать ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок производственного объекта? 
1) Не менее 5,0 м.
2) Не менее 4,5 м.
3) По наибольшей ширине применяемых автомобилей.
109. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
5.38 Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 м.
Теги:
· ПБ716_2_8bdc7c17-4dc2-457e-900b-b2ebe3711d86
108. Какой надлежит принимать ширину ворот для железнодорожных въездов? 
1) Не менее 4,9 м.
2) Не менее 4,5 м.
3) Не менее 4,0 м.
110. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
5.38 Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 м. 
Теги:
· ПБ716_2_8bdc7c17-4dc2-457e-900b-b2ebe3711d86
109. На сколько выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков должен быть уровень полов первого этажа зданий? 
1) Не менее чем на 15 см.
2) Не менее чем на 12 см.
3) Не менее чем на 10 см.
111. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
5.55 Уровень полов первого этажа зданий должен быть, как правило, выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков не менее чем на 15 см.
Теги:
· ПБ716_2_f39aa7f5-6c09-481a-863a-611206a78865
110. На сколько выше уровня грунтовых вод должна быть отметка пола подвальных помещений? 
1) Не менее чем на 0,5 м.
2) Не менее чем на 0,4 м.
3) Не менее чем на 0,3 м.
112. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
5.56 Отметка пола подвальных или иных заглубленных помещений должна быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. При необходимости устройства этих помещений с отметкой пола ниже указанного уровня грунтовых вод следует предусматривать гидроизоляцию помещений или понижение уровня грунтовых вод. При этом необходимо учитывать возможность подъема уровня грунтовых вод во время эксплуатации объекта.
Теги:
· ПБ716_2_f39aa7f5-6c09-481a-863a-611206a78865
111. Каким должно быть расстояние между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи? 
1) 0,8 м.
2) 0,5 м.
3) 0,4 м.
4) 0,2 м.
113. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
6.12 При пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
 
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м; 
 
б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м; 
 
в) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м; 
 
г) между силовыми кабелями напряжением 110-220 кВ и трубопроводами - 1 м; 
 
д) в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ [4] расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м; 
 
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м; 
 
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м; 
 
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб; 
 
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м; 
 
к) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных теплопроводов открытой системы теплоснабжения или горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов 
до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м. 
Теги:
· ПБ716_2_f39aa7f5-6c09-481a-863a-611206a78865
112. Под каким углом должны предусматриваться пересечения трубопроводов                     с железнодорожными путями и автодорогами? 
1) Как правило, под углом 90°.
2) Как правило, под углом 60°.
3) Как правило, под углом 45°.
4) Как правило, под углом 30°.
114. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
6.14 Пересечения трубопроводов с железнодорожными и трамвайными путями, а также с автодорогами должны предусматриваться, как правило, под углом 90°. В отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается уменьшение угла пересечения до 45°.
 
Расстояние от теплопроводов до начала остряков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей должно приниматься не менее 3 м для трамвайных путей и 10 м - для железных дорог. Соответствующие расстояния для газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СП 62.13330. 
Теги:
· ПБ716_2_f39aa7f5-6c09-481a-863a-611206a78865
113. На каком расстоянии от кромки полотна автомобильной дороги должен выходить на поверхность кабель в случае перехода кабельной линии, непосредственно прокладываемой в земле, в воздушную линию? 
1) Не менее 3,5 м.
2) Не менее 3,0 м.
3) Не менее 2,5 м.
115. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
6.15 Пересечение кабельных линий, прокладываемых непосредственно в земле, с путями электрифицированного рельсового транспорта должно предусматриваться под углом 75-90° к оси пути. Место пересечения должно отстоять от начала остряков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей на расстоянии не менее 10 м для железных дорог и не менее 3 м для трамвайных путей.
 
В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна железной или автомобильной дороги. 
Теги:
· ПБ716_2_4b958f2c-459b-449f-a90d-54ec27121513
114. Под каким углом должны предусматриваться пересечения кабельных эстакад                с воздушными линиями электропередачи? 
1) В зависимости от конструкции эстакад, но не более 45°.
2) Пересечение надземных коммуникаций не допускается.
3) Под углом не менее 30°.
116. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
6.20 Пересечение кабельных эстакад и галерей с воздушными линиями электропередачи, внутризаводскими железными и автомобильными дорогами, канатными дорогами, воздушными линиями связи и радиофикации и трубопроводами следует выполнять под углом не менее 30°.
Теги:
· ПБ716_2_33f5cfd0-f367-4095-b74b-3c48fe1d4e08
115. Под каким углом должны предусматриваться пересечения кабельных эстакад                  с внутризаводскими железными и автомобильными дорогами? 
1) Под углом не менее 75° к оси пути.
2) При соответствующем обосновании - под углом 45°.
3) Под углом не менее 30°.
117. Текст помощи
СП 18.13330.2011 
 
6.20 Пересечение кабельных эстакад и галерей с воздушными линиями электропередачи, внутризаводскими железными и автомобильными дорогами, канатными дорогами, воздушными линиями связи и радиофикации и трубопроводами следует выполнять под углом не менее 30о.
Теги:
· ПБ716_2_33f5cfd0-f367-4095-b74b-3c48fe1d4e08
116. Какое требование к помещениям компрессорных установок указано неверно? 
1) Полы помещения компрессорной установки следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала, ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми.
2) Допускается установка компрессорных установок под бытовыми, административными помещениями при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий.
3) В помещениях компрессорных установок не допускается размещать аппаратуру                  и оборудование, технологически и конструктивно не связанные с компрессорами.
4) Не допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены взрывоопасные и химически опасные производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека.
118. Текст помощи
ПБ 03-581-03 
 
II. Основные требования к компрессорным установкам 
 
2.1. В помещениях компрессорных установок не допускается размещать аппаратуру и оборудование, технологически и конструктивно не связанные с компрессорами.
 
2.2. Не допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены взрывоопасные и химически опасные производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека.
 
2.3. В отдельных случаях компрессорные установки производительностью до 10 м3/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см2  могут устанавливаться в нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий. Эти установки отделяются от производственных участков глухими несгораемыми стенами.
 
Не допускается установка компрессорных установок под бытовыми, административными и подобными им помещениями.
 
2.4. Проходы в машинном зале должны обеспечивать возможность монтажа и обслуживания компрессора и электродвигателя и должны быть не менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1 м.
 
2.5. Полы помещения компрессорной установки следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала, ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми.
Теги:
· ПБ716_2_edb187bf-aa7b-44f7-b28e-a9b856628393
117. Какие контрольно-измерительные приборы компрессорных установок не допускается применять для регулярного измерения параметров? 
1) Электрические термометры.
2) Приборы дистанционного контроля давлений.
3) Регистрирующие приборы.
4) Переносные ртутные термометры для постоянного (регулярного) замера температур.
119. Текст помощи
ПБ 03-581-03 
 
2.19. Все компрессорные установки следует снабжать контрольно-измерительными приборами: 
 
а) манометрами, устанавливаемыми после каждой ступени сжатия и на линии нагнетания после компрессора, а также на воздухосборниках или газосборниках; при давлении на последней ступени сжатия 300 кгс/см2  и выше должны устанавливаться два манометра; 
 
б) термометрами или другими датчиками для указания температуры сжатого воздуха или газа, устанавливаемыми на каждой ступени компрессора, после промежуточных и концевого холодильников, а также на сливе воды. Замер температуры может производиться стационарными ртутными (в металлическом кожухе) или электрическими термометрами и самопишущими приборами. Не допускается применение переносных ртутных термометров для постоянного (регулярного) замера температур; 
 
в) приборами для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма движения. 
 
Примечание. Рекомендуется применение приборов дистанционного контроля давлений и температур с сигнализацией отклонений от заданных норм, а также применение регистрирующих приборов. 
Теги:
· ПБ716_2_4fa92781-a12a-4ef2-83e5-5ef7627b0227
118. Какие требования к компрессорным установкам указаны неверно? 
1) Средства измерения, входящие в системы контроля, управления, сигнализации                  и противоаварийной защиты, должны проходить поверку (калибровку).
2) Корпуса компрессоров, холодильников и влагомаслоотделителей необходимо заземлять.
3) Необходимо устанавливать два манометра при давлении на последней ступени сжатия 300 кгс/см2 и выше.
4) Система противоаварийной защиты должна обеспечивать только звуковую                 и световую сигнализацию при понижении давления масла для смазки механизма движения ниже допустимого уровня.
5) Предохранительные клапаны следует устанавливать после каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа.
120. Текст помощи
ПБ 03-581-03 
 
2.18. Корпуса компрессоров, холодильников и влагомаслоотделителей необходимо заземлять. 
 
2.20. Средства измерения, входящие в системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты, проходят поверку (калибровку) в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.04.93 N 4871-I "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 10 июня, N 23, ст.811). 
 
2.19. Все компрессорные установки следует снабжать контрольно-измерительными приборами: 
 
а) манометрами, устанавливаемыми после каждой ступени сжатия и на линии нагнетания после компрессора, а также на воздухосборниках или газосборниках; при давлении на последней ступени сжатия 300 кгс/см2  и выше должны устанавливаться два манометра; 
 
б) термометрами или другими датчиками для указания температуры сжатого воздуха или газа, устанавливаемыми на каждой ступени компрессора, после промежуточных и концевого холодильников, а также на сливе воды. Замер температуры может производиться стационарными ртутными (в металлическом кожухе) или электрическими термометрами и самопишущими приборами. Не допускается применение переносных ртутных термометров для постоянного (регулярного) замера температур; 
 
в) приборами для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма движения. 
 
Примечание. Рекомендуется применение приборов дистанционного контроля давлений и температур с сигнализацией отклонений от заданных норм, а также применение регистрирующих приборов. 
 
2.26. Каждую компрессорную установку следует оснащать системой противоаварийной защиты, обеспечивающей звуковую и световую сигнализацию при прекращении подачи охлаждающей воды, повышении температуры сжимаемого воздуха или газа выше допустимой и автоматическую остановку компрессора при понижении давления масла для смазки механизма движения ниже допустимой. 
 
2.27. Предохранительные клапаны следует устанавливать после каждой ступени сжатия компрессора на участке охлажденного воздуха или газа. Если на каждый компрессор предусмотрен один воздухосборник и на нагнетательном трубопроводе отсутствует запорная арматура, предохранительный клапан после компрессора может устанавливаться только на воздухо- или газосборнике. 
Теги:
· ПБ716_2_4fa92781-a12a-4ef2-83e5-5ef7627b0227
119. Каким образом должны выбираться пропускная способность и размеры предохранительных клапанов компрессорных установок при рабочем давлении до                  3 кгс/см² включительно? 
1) Таким образом, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 0,5 кгс/см2.
2) Таким образом, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 15 %.
3) Таким образом, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 10 %.
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2.28. Размеры и пропускная способность предохранительных клапанов выбираются так, чтобы не могло образоваться давление, превышающее рабочее более чем на 0,5 кгс/см2  при рабочем давлении до 3 кгс/см2  включительно, на 15% при рабочем давлении от 3 до 60 кгс/см2  и на 10% при рабочем давлении свыше 60 кгс/см2. 
 
Порядок установки предохранительных клапанов должен отвечать требованиям нормативно-технических документов по промышленной безопасности. 
 
Регулировку предохранительных клапанов следует производить на специальных стендах лицами, допущенными к самостоятельному обслуживанию компрессорных установок, с записью о проведенной регулировке в эксплуатационной документации. 
Теги:
· ПБ716_2_1c6d422b-cea5-405b-b50d-447cb256a26f
120. Какое требование противоречит Правилам устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов                                и газопроводов? 
1) Допускается совмещение концевого холодильника и влагомаслоотделителя                        в одном аппарате.
2) Для сглаживания пульсаций давления сжатого воздуха или газа в компрессорной установке следует предусматривать воздухосборники или газосборники.
3) Присоединение к одному воздухосборнику нескольких компрессоров не допускается.
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2.49. В компрессорах, снабженных концевыми холодильниками, следует предусматривать влагомаслоотделители на трубопроводах между холодильником и воздухосборником. Допускается совмещение концевого холодильника и влагомаслоотделителя в одном аппарате. 
 
2.50. При необходимости иметь глубоко осушенный воздух помимо концевых холодильников компрессоры оборудуются специальными осушительными установками. Осушительные установки, работающие по методу вымораживания влаги при помощи холодильных установок, необходимо располагать в изолированных от компрессорной установки помещениях. 
 
Осушительные установки, работающие по методу поглощения влаги твердыми сорбентами и с использованием нетоксичных и невзрывоопасных хладагентов, могут размещаться в машинном зале компрессорной установки. 
 
2.51. Для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа в компрессорной установке следует предусматривать воздухосборники или газосборники (буферные емкости). 
 
2.52. Воздухосборник или газосборник следует устанавливать на фундамент вне здания компрессорной установки и ограждать. 
 
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 м, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 1,0 м. 
 
Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 м от воздухосборника в сторону проезда или прохода. 
 
2.53. Допускается в обоснованных случаях присоединение к одному воздухосборнику нескольких компрессоров с установкой на нагнетательных линиях обратных клапанов и запорной арматуры. Перед запорной арматурой на нагнетательных линиях следует устанавливать предохранительные клапаны. 
Теги:
· ПБ716_2_3df48bb7-de55-449c-8022-ce4c1cd99c43
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